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浜松市上下水道部 



目次 1/2
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法枝 p. 1 p. 126 森田 p. 251 天竜川表流水 p. 74 p. 199 ◆宮口配水場系統 宮口配水池 宮口・尾野・於呂 内野台 p. 263

住吉 p. 2 p. 127 住吉 p. 252 半田2号井 - - ◆県水宮口分岐水系 宮口分岐 尾野・宮口・於呂

小松 p. 3 p. 128 小松 p. 253 平口4号井 - - ◆県水根堅水系 根堅分岐 根堅・於呂・鹿島など

大原出口1 p. 4 p. 129 平口5号井 - - ◆県水姥ヶ谷水系 姥ヶ谷分岐 内野台

大原出口4 p. 5 p. 130 ◆鹿島配水系統 請留配水池 鹿島

大原出口5 p. 6 p. 131 気賀 p. 18 p. 143 気賀 (中央) p. 264 茂塚水源 - -

松島 p. 7 p. 132 松島 p. 254 天竜川伏流水 p. 75 p. 200 森水源 - -

常光出口 p. 8 p. 133 常光1号井 - - 東部1号井 - -

常光2号井 - - 東部2号井 - -

常光3号井 - - 12 瀬戸配水場系統 瀬戸配水池 瀬戸 中川 p. 19 p. 144 中川 p. 265

常光4号井 - - 13 西部配水系統 新西部配水池 細江西部 寸座 p. 20 p. 145 気賀 (西部) p. 266

常光5号井 - - 14 大室山配水系統 金指東水源 金指原・金指・細江町広岡など 広岡 p. 21 p. 146 広岡 p. 267 金指東水源 p. 76 p. 201

豊西2号井 - - 15 白山配水系統 白山配水池
栃窪・細江町小野・つつじヶ

丘・奥山など
奥山 p. 22 p. 147 奥山 p. 268

豊西3号井 - - 三岳 p. 23 p. 148 花平 p. 269 須賀町水源 p. 77 p. 202

高丘西 p. 9 p. 134 高丘 p. 255 上坂田水源 p. 78 p. 203

滝沢 p. 10 p. 135 滝沢 p. 256 伊平 p. 270 坂田水源 p. 79 p. 204

4 深萩配水場系統 深萩配水池
環状線以西細江以南・気賀・伊

目
舞阪 p. 11 p. 136 馬郡 p. 257 金指西水源 p. 80 p. 205

寺島 p. 12 p. 137 中条 p. 258 高畑1号井 - - 川名 p. 25 p. 150 川名 p. 271

高畑2号井 - - 狩宿 p. 26 p. 151 狩宿 p. 272

横須賀 p. 13 p. 138 中瀬 p. 259 永島1号井 - - 19 寺野 寺野浄水場 寺野・寺野西部 寺野 p. 27 p. 152 渋川 p. 273 寺野川 p. 81 p. 206

永島2号井 - - 20 三ヶ日配水系統 三ヶ日配水池
三ヶ日・宇志・津々崎・岡本・

福長・日比沢など
日比沢 p. 28 p. 153 日比沢 p. 274 三ヶ日1号井 - -

永島3号井 - - 21 都筑配水系 都筑配水池
都筑・都筑高台・駒場・佐久

米・大崎・大谷など
大谷 p. 29 p. 154 大谷 p. 275

永島4号井 - - 22 皆原配水場系統 皆原配水池 二俣 阿蔵 p. 30 p. 155 二俣 (皆原) p. 276

中瀬 p. 14 p. 139 豊保 p. 260 上島1号井 - - 23 大園配水系統 大園水源 大園・山東・二俣 二俣 p. 31 p. 156 二俣 (大園) p. 277 大園水源 p. 82 p. 207

上島2号井 - - 24 船明配水系統 船明水源 山東・船明 山東 p. 32 p. 157 山東 p. 278 船明水源 p. 83 p. 208

貴布祢 p. 15 p. 140 新原 p. 261 小林1号井 - - 25 熊市場 熊市場浄水場 熊 熊 p. 33 p. 158 熊 p. 279 阿多古川 p. 84 p. 209

小林2号井 - - 26 長沢 長沢浄水場 長沢 長沢 p. 34 p. 159 長沢 p. 280 西阿多古川 p. 85 p. 210

小林3号井 - - 芦窪 p. 35 p. 160 芦窪 p. 281 奥平川1 p. 86 p. 211

9
四大地・堀谷配水系

統
堀谷配水池 森林公園・灰木・堀谷・大平 四大地 p. 16 p. 141 大平 p. 262 奥平川2 p. 87 p. 212

28 西藤平 西藤平浄水場 西藤平・東藤平など 西藤平 p. 36 p. 161 西藤平 p. 282 カマンド沢川 p. 88 p. 213

黒田・谷沢・的場・川名・田
沢・渋川・狩宿など

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

27 芦窪 芦窪浄水場 芦窪・大沢

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

16 白山配水系統 井伊谷配水池 井伊谷・白岩・三岳・花平など

17 坂田金指配水系統
谷津ポンプ場・伊

平ポンプ場
旧中部簡水方面・伊平・伊平西

部
伊平 p. 24 p. 149

10 於呂 p. 17 p. 142 浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

11 中央配水場系統 中央配水池 細江中央

No. 配水系統 浄水場-配水池 主な配水先

浄水の水質検査結果 原水の水質検査結果毎日検査の結果

主な配水先

浄水の水質検査結果 原水の水質検査結果毎日検査の結果

1 大原浄水場系統 大原浄水場

東名以南馬込川以西環状線以
東・内野・平口・小松・貴布

祢・染地台・内野台・曳馬・高
林・助信

2 常光浄水場系統 常光浄水場 浜北行政区以南・馬込川以東

No. 配水系統 浄水場-配水池

3 都田配水場系統 都田配水池 都田・三方原・染地台・新原・
鷲沢・滝沢など

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

5 寺島配水場系統 寺島配水池 寺島・横須賀・高畑

浄水を受水しているため、
原水の水質検査結果はありません。

18 仏坂配水系統 仏坂配水池

6 永島配水場系統 永島配水池 中瀬・西美薗・東美薗・永島

7 上島配水場系統 上島配水池 於呂・中瀬・鹿島低区・上島

8 小林配水場系統 小林配水池 貴布祢・新原・小林・宮口
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29 石神 石神浄水場 石神（金原・向林） 石神 p. 37 p. 162 石神 p. 283 石神水源 p. 89 p. 214 54 城西 城西浄水場 芋堀・松島・切開 芋堀 p. 62 p. 187 芋堀 p. 312 大洞沢 p. 115 p. 240

30 両島 両島浄水場 両島・上野・青谷 青谷 p. 38 p. 163 青谷 p. 284 両島水源 p. 90 p. 215 55 相月 相月浄水場 相月 相月 p. 63 p. 188 相月 p. 313 相月沢 p. 116 p. 241

31 渡ケ島地区 渡ケ島浄水場 渡ケ島 渡ケ島 p. 39 p. 164 渡ヶ島 p. 285 渡ケ島水源 p. 91 p. 216 56 早瀬 早瀬浄水場 早瀬 早瀬 p. 64 p. 189 早瀬 p. 314 境上沢 - -

32 緑恵台地区 緑恵台水源 緑恵台・青谷・渡ケ島 緑恵台 p. 40 p. 165 緑恵台 p. 286 緑恵台水源 p. 92 p. 217 57 川上 川上浄水場 川上 川上 p. 65 p. 190 川上 p. 315 奥山川 - -

33 月 月浄水場 月 月 p. 41 p. 166 月 p. 287 谷沢川 p. 93 p. 218 58 大滝 大滝浄水場 大滝・大輪 大輪 p. 66 p. 191 大滝 p. 316 半血沢 p. 117 p. 242

34 横山町 横山町配水池 横山町・西雲名・谷山 横山 p. 42 p. 167 谷山 p. 288 横山町水源 p. 94 p. 219 59 野田 野田浄水場 沢井・今田・羽ケ庄など 野田 p. 67 p. 192 野田 p. 317 ホンタニ沢 p. 118 p. 243

35 東雲名 東雲名浄水場 東雲名 東雲名 p. 43 p. 168 東雲名 p. 289 東雲名水源 p. 95 p. 220 60 上平山 上平山浄水場 舟代・大萩 上平山 p. 68 p. 193 上平山 p. 318 牧の沢 p. 119 p. 244

36 横川 横川浄水場 横川・大平 横川 p. 44 p. 169 横川 p. 290 二俣川 p. 96 p. 221 向市場 p. 69 p. 194 向市場 p. 319 後河内川、ア
ロウタ沢 p. 120 p. 245

37 上只来 上只来浄水場 上只来 只来 p. 45 p. 170 只来 p. 291 上只来水源 p. 97 p. 222 新道、大里水
源 p. 121 p. 246

38 下百古里 下百古里浄水場 下百古里 下百古里 p. 46 p. 171 下百古里 p. 292 奥水沢 p. 98 p. 223 62 長尾水系 長尾浄水場 長尾・大原・落方など 尾呂 p. 70 p. 195 尾呂 p. 320 セドノ沢 p. 122 p. 247

39 西川 西川水源 西川方面・新道・旧道方面 大嶺 p. 47 p. 172 大嶺 p. 293 西川水源 p. 99 p. 224 63 向島水系 向島浄水場 向島 向島 p. 71 p. 196 向島 p. 321 押沢 p. 123 p. 248

40 中島 中島水源 中島・木畠・小池 戸倉 p. 48 p. 173 戸倉 p. 294 中島水源 p. 100 p. 225 64 門桁 門桁浄水場 門桁 山住 p. 72 p. 197 山住 p. 322 クルマヤ沢 p. 124 p. 249

41 生島 生島水源 生島・中村 瀬尻 p. 49 p. 174 瀬尻 p. 295 生島水源 p. 101 p. 226 65 西浦 西浦配水地 所能・西浦 西浦 p. 73 p. 198 西浦 p. 323 西浦水源 p. 125 p. 250

平野 p. 50 p. 175 犬居 p. 296 犬居水源 p. 102 p. 227

平野 p. 297

赤岡 p. 51 p. 176 野尻 p. 298 植田水源 p. 103 p. 228

赤岡 p. 299

篠原 p. 52 p. 177 金川 p. 300 気田第2水源 p. 104 p. 229

気田 p. 301

篠原 p. 302

45 平里配水系 平里浄水場 里原・平木 里原 p. 53 p. 178 里原 p. 303 平里第3水源 p. 105 p. 230

46 宮川配水系 宮川浄水場 久保田・高瀬・畑木 高瀬 p. 54 p. 179 高瀬 p. 304 早川沢 p. 106 p. 231

47 砂川 砂川浄水場 砂川 砂川 p. 55 p. 180 砂川 p. 305 砂川第2水源 p. 107 p. 232

48 熊切 熊切浄水場 熊切 熊切 p. 56 p. 181 熊切 p. 306 熊切水源 p. 108 p. 233

49 五和杉行師平 五和配水池 田之平・行師平など 五和 p. 57 p. 182 五和 p. 307 杉水源 p. 109 p. 234

50 川合方面 神妻浄水場 蕨野・川合 川合 p. 58 p. 183 川合 p. 308 川合第1水源 p. 110 p. 235

51
中部・半場・佐久間

方面
中部低区配水池 中部・半場・佐久間など 半場 p. 59 p. 184 半場 p. 309 佐高第3、第4

水源 p. 111 p. 236

西渡 p. 60 p. 185 西渡 p. 310 平石沢 p. 112 p. 237

役人沢 p. 113 p. 238

53 浦川 浦川浄水場 柏古瀬・町・河内など 浦川 p. 61 p. 186 浦川 p. 311 出馬川 p. 114 p. 239

主な配水先

52 山香 山香浄水場 瀬戸・舟戸・西渡

44 気田配水系
気田第２水源浄水

場
気田・仇山・金川開拓・篠原・

山路

61

浄水の水質検査結果 原水の水質検査結果毎日検査の結果

犬居浄水場
高森・平松・若身・平尾・平

野・昭和など

43 豊岡 植田浄水場 植田・野尻・太田島・赤岡

42 若身

神原水系 神原浄水場
神原・本町・大里・小畑・向市

場・竜戸・上村など

No. 配水系統 浄水場-配水池 主な配水先

浄水の水質検査結果 原水の水質検査結果毎日検査の結果

No. 配水系統 浄水場-配水池



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 1
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  法枝 浄水  (給水栓)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.5 - - - - - - - - - - - 19.5 19.5 19.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 9.8 - - - - - - - - - - - 9.8 9.8 9.8

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 2
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  住吉 浄水  (給水栓)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 14.1 - - - - - - - - - - - 14.1 14.1 14.1

             残留塩素 mg/L - 0.47 - - - - - - - - - - - 0.47 0.47 0.47

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.3 - - - - - - - - - - - 10.3 10.3 10.3

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 3
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  小松 浄水  (給水栓)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

             残留塩素 mg/L - 0.49 - - - - - - - - - - - 0.49 0.49 0.49

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 9.1 - - - - - - - - - - - 9.1 9.1 9.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 4
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  大原出口1 浄水  (浄水場出口)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 23.0 - - - - - - - - - - - 23.0 23.0 23.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.50 - - - - - - - - - - - 0.50 0.50 0.50

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 9.1 - - - - - - - - - - - 9.1 9.1 9.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 5
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  大原出口4 浄水  (浄水場出口)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 23.0 - - - - - - - - - - - 23.0 23.0 23.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.52 - - - - - - - - - - - 0.52 0.52 0.52

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.6 - - - - - - - - - - - 10.6 10.6 10.6

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 6
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  大原出口5 浄水  (浄水場出口)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 23.0 - - - - - - - - - - - 23.0 23.0 23.0

             水温 ℃ - 14.2 - - - - - - - - - - - 14.2 14.2 14.2

             残留塩素 mg/L - 0.51 - - - - - - - - - - - 0.51 0.51 0.51

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 9.1 - - - - - - - - - - - 9.1 9.1 9.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 7
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  松島 浄水  (給水栓)

配水系統:  常光浄水場系統 浄水施設:  常光浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.5 - - - - - - - - - - - 15.5 15.5 15.5

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.26 - - - - - - - - - - - 0.26 0.26 0.26

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 7.1 - - - - - - - - - - - 7.1 7.1 7.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 8
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  常光出口 浄水  (浄水場出口)

配水系統:  常光浄水場系統 浄水施設:  常光浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.8 - - - - - - - - - - - 13.8 13.8 13.8

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.37 - - - - - - - - - - - 0.37 0.37 0.37

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 6.1 - - - - - - - - - - - 6.1 6.1 6.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.1 - - - - - - - - - - - 7.1 7.1 7.1

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 9
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  高丘西 浄水  (給水栓)

配水系統:  都田配水場系統 浄水施設:  都田配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 14.3 - - - - - - - - - - - 14.3 14.3 14.3

             残留塩素 mg/L - 0.47 - - - - - - - - - - - 0.47 0.47 0.47

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.2 - - - - - - - - - - - 10.2 10.2 10.2

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 10
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  滝沢 浄水  (給水栓)

配水系統:  都田配水場系統 浄水施設:  都田配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.5 - - - - - - - - - - - 20.5 20.5 20.5

             水温 ℃ - 18.5 - - - - - - - - - - - 18.5 18.5 18.5

             残留塩素 mg/L - 0.33 - - - - - - - - - - - 0.33 0.33 0.33

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.8 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 0.8

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.012 - - - - - - - - - - - 0.012 0.012 0.012

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.008 - - - - - - - - - - - 0.008 0.008 0.008

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.5 - - - - - - - - - - - 10.5 10.5 10.5

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 43 - - - - - - - - - - - 43 43 43

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 87 - - - - - - - - - - - 87 87 87

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 11
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  舞阪 浄水  (給水栓)

配水系統:  深萩配水場系統 浄水施設:  深萩配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             残留塩素 mg/L - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.2 - - - - - - - - - - - 10.2 10.2 10.2

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 12
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  寺島 浄水  (給水栓)

配水系統:  寺島配水場系統 浄水施設:  寺島配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

高畑1号井〜2号井、県水(寺谷)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.38 - - - - - - - - - - - 0.38 0.38 0.38

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 6.4 - - - - - - - - - - - 6.4 6.4 6.4

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 13
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  横須賀 浄水  (給水栓)

配水系統:  永島配水場系統 浄水施設:  永島配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

永島1号井〜4号井水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.0 - - - - - - - - - - - 20.0 20.0 20.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 4.7 - - - - - - - - - - - 4.7 4.7 4.7

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 14
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  中瀬 浄水  (給水栓)

配水系統:  上島配水場系統 浄水施設:  上島配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

上島1号井〜2号井水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 25.0 - - - - - - - - - - - 25.0 25.0 25.0

             水温 ℃ - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 17.5 17.5

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 4.3 - - - - - - - - - - - 4.3 4.3 4.3

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 15
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  貴布祢 浄水  (給水栓)

配水系統:  小林配水場系統 浄水施設:  小林配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

小林1号井〜3号井水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.0 - - - - - - - - - - - 20.0 20.0 20.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.41 - - - - - - - - - - - 0.41 0.41 0.41

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 6.1 - - - - - - - - - - - 6.1 6.1 6.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 16
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  四大地 浄水  (給水栓)

配水系統:  四大地・堀谷配水系統 浄水施設:  堀谷配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.5 - - - - - - - - - - - 21.5 21.5 21.5

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.7 - - - - - - - - - - - 0.7 0.7 0.7

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.009 - - - - - - - - - - - 0.009 0.009 0.009

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 7.7 - - - - - - - - - - - 7.7 7.7 7.7

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 13.6 - - - - - - - - - - - 13.6 13.6 13.6

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 42 - - - - - - - - - - - 42 42 42

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 87 - - - - - - - - - - - 87 87 87

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 17
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  於呂 浄水  (給水栓)

配水系統:  宮口配水場系統など 浄水施設:  ※ -処理方法:  

令和7年度

県水(於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 24.5 - - - - - - - - - - - 24.5 24.5 24.5

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.56 - - - - - - - - - - - 0.56 0.56 0.56

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.7 - - - - - - - - - - - 0.7 0.7 0.7

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.006 - - - - - - - - - - - 0.006 0.006 0.006

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.01 - - - - - - - - - - - 0.01 0.01 0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 42 - - - - - - - - - - - 42 42 42

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 87 - - - - - - - - - - - 87 87 87

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 0.000001 - - - - - - - - - - - 0.000001 0.000001 0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 18
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  気賀 浄水  (給水栓)

配水系統:  中央配水場系統 浄水施設:  中央配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

茂塚水源、森水源、東部1号井〜2号井水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.7 - - - - - - - - - - - 0.7 0.7 0.7

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 10.2 - - - - - - - - - - - 10.2 10.2 10.2

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 6.0 - - - - - - - - - - - 6.0 6.0 6.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 67 - - - - - - - - - - - 67 67 67

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 124 - - - - - - - - - - - 124 124 124

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 19
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  中川 浄水  (給水栓)

配水系統:  瀬戸配水場系統 浄水施設:  瀬戸配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 24.0 - - - - - - - - - - - 24.0 24.0 24.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.44 - - - - - - - - - - - 0.44 0.44 0.44

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.8 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 0.8

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.011 - - - - - - - - - - - 0.011 0.011 0.011

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.008 - - - - - - - - - - - 0.008 0.008 0.008

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.007 - - - - - - - - - - - 0.007 0.007 0.007

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.2 - - - - - - - - - - - 10.2 10.2 10.2

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 43 - - - - - - - - - - - 43 43 43

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 89 - - - - - - - - - - - 89 89 89

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 20
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  寸座 浄水  (給水栓)

配水系統:  西部配水系統 浄水施設:  新西部配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 22.5 - - - - - - - - - - - 22.5 22.5 22.5

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.29 - - - - - - - - - - - 0.29 0.29 0.29

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.8 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 0.8

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.013 - - - - - - - - - - - 0.013 0.013 0.013

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.007 - - - - - - - - - - - 0.007 0.007 0.007

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.4 - - - - - - - - - - - 10.4 10.4 10.4

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 42 - - - - - - - - - - - 42 42 42

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 88 - - - - - - - - - - - 88 88 88

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 21
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  広岡 浄水  (給水栓)

配水系統:  大室山配水系統 浄水施設:  金指東水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

金指東水源、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 23.0 - - - - - - - - - - - 23.0 23.0 23.0

             水温 ℃ - 19.5 - - - - - - - - - - - 19.5 19.5 19.5

             残留塩素 mg/L - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 10.9 - - - - - - - - - - - 10.9 10.9 10.9

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.4 - - - - - - - - - - - 10.4 10.4 10.4

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 66 - - - - - - - - - - - 66 66 66

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 116 - - - - - - - - - - - 116 116 116

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 22
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  奥山 浄水  (給水栓)

配水系統:  白山配水系統 浄水施設:  白山配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.50 - - - - - - - - - - - 0.50 0.50 0.50

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.8 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 0.8

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.013 - - - - - - - - - - - 0.013 0.013 0.013

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.008 - - - - - - - - - - - 0.008 0.008 0.008

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 7.7 - - - - - - - - - - - 7.7 7.7 7.7

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.4 - - - - - - - - - - - 10.4 10.4 10.4

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 43 - - - - - - - - - - - 43 43 43

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 97 - - - - - - - - - - - 97 97 97

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 23
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  三岳 浄水  (給水栓)

配水系統:  白山配水系統 浄水施設:  井伊谷配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.36 - - - - - - - - - - - 0.36 0.36 0.36

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 1.6 - - - - - - - - - - - 1.6 1.6 1.6

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.006 - - - - - - - - - - - 0.006 0.006 0.006

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 0.002 - - - - - - - - - - - 0.002 0.002 0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.01 - - - - - - - - - - - 0.01 0.01 0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 8.4 - - - - - - - - - - - 8.4 8.4 8.4

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.6 - - - - - - - - - - - 10.6 10.6 10.6

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 69 - - - - - - - - - - - 69 69 69

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 132 - - - - - - - - - - - 132 132 132

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 24
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  伊平 浄水  (給水栓)

配水系統:  坂田金指配水系統 浄水施設:  谷津ポンプ場、伊平 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田水源、金指西水源、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 1.1 - - - - - - - - - - - 1.1 1.1 1.1

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.009 - - - - - - - - - - - 0.009 0.009 0.009

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 8.2 - - - - - - - - - - - 8.2 8.2 8.2

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 0.006 - - - - - - - - - - - 0.006 0.006 0.006

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 9.5 - - - - - - - - - - - 9.5 9.5 9.5

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 58 - - - - - - - - - - - 58 58 58

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 117 - - - - - - - - - - - 117 117 117

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.3 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 25
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  川名 浄水  (給水栓)

配水系統:  仏坂配水系統 浄水施設:  仏坂配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田金指配水系統水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.36 - - - - - - - - - - - 0.36 0.36 0.36

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 1.1 - - - - - - - - - - - 1.1 1.1 1.1

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.009 - - - - - - - - - - - 0.009 0.009 0.009

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 0.002 - - - - - - - - - - - 0.002 0.002 0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.01 - - - - - - - - - - - 0.01 0.01 0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 8.5 - - - - - - - - - - - 8.5 8.5 8.5

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 9.6 - - - - - - - - - - - 9.6 9.6 9.6

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 60 - - - - - - - - - - - 60 60 60

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 121 - - - - - - - - - - - 121 121 121

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 26
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  狩宿 浄水  (給水栓)

配水系統:  仏坂配水系統 浄水施設:  仏坂配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田金指配水系統水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.41 - - - - - - - - - - - 0.41 0.41 0.41

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 1.1 - - - - - - - - - - - 1.1 1.1 1.1

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.008 - - - - - - - - - - - 0.008 0.008 0.008

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 8.4 - - - - - - - - - - - 8.4 8.4 8.4

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 9.4 - - - - - - - - - - - 9.4 9.4 9.4

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 61 - - - - - - - - - - - 61 61 61

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 126 - - - - - - - - - - - 126 126 126

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.7 - - - - - - - - - - - 7.7 7.7 7.7

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 27
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  寺野 浄水  (給水栓)

配水系統:  寺野 浄水施設:  寺野浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

寺野川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.49 - - - - - - - - - - - 0.49 0.49 0.49

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.6 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.6

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.008 - - - - - - - - - - - 0.008 0.008 0.008

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.002 - - - - - - - - - - - 0.002 0.002 0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.06 - - - - - - - - - - - 0.06 0.06 0.06

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 2.5 - - - - - - - - - - - 2.5 2.5 2.5

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.7 - - - - - - - - - - - 2.7 2.7 2.7

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 35 - - - - - - - - - - - 35 35 35

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 62 - - - - - - - - - - - 62 62 62

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.3 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 0.9 - - - - - - - - - - - 0.9 0.9 0.9

  基51    濁度 度 2 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 28
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  日比沢 浄水  (給水栓)

配水系統:  三ヶ日配水系統 浄水施設:  三ヶ日配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

三ヶ日1号井、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 17.5 17.5

             残留塩素 mg/L - 0.43 - - - - - - - - - - - 0.43 0.43 0.43

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.6 - - - - - - - - - - - 10.6 10.6 10.6

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.3 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 29
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  大谷 浄水  (給水栓)

配水系統:  都筑配水系 浄水施設:  都筑配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.5 - - - - - - - - - - - 20.5 20.5 20.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.48 - - - - - - - - - - - 0.48 0.48 0.48

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.2 - - - - - - - - - - - 10.2 10.2 10.2

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 30
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  阿蔵 浄水  (給水栓)

配水系統:  皆原配水場系統 浄水施設:  皆原配水池 -処理方法:  

令和7年度

県水(寺谷)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 10.5 - - - - - - - - - - - 10.5 10.5 10.5

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 31
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  二俣 浄水  (給水栓)

配水系統:  大園配水系統 浄水施設:  大園水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

大園水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.5 - - - - - - - - - - - 15.5 15.5 15.5

             水温 ℃ - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 17.5 17.5

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 5.2 - - - - - - - - - - - 5.2 5.2 5.2

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 32
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  山東 浄水  (給水栓)

配水系統:  船明配水系統 浄水施設:  船明水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

船明水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 7.1 - - - - - - - - - - - 7.1 7.1 7.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 33
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  熊 浄水  (給水栓)

配水系統:  熊市場 浄水施設:  熊市場浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

阿多古川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 11.5 - - - - - - - - - - - 11.5 11.5 11.5

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 4.0 - - - - - - - - - - - 4.0 4.0 4.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 34
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  長沢 浄水  (給水栓)

配水系統:  長沢 浄水施設:  長沢浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

西阿多古川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 5.3 - - - - - - - - - - - 5.3 5.3 5.3

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 35
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  芦窪 浄水  (給水栓)

配水系統:  芦窪 浄水施設:  芦窪浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥平川1、奥平川2水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 4.8 - - - - - - - - - - - 4.8 4.8 4.8

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 36
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  西藤平 浄水  (給水栓)

配水系統:  西藤平 浄水施設:  西藤平浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

カマンド沢川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.5 - - - - - - - - - - - 10.5 10.5 10.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 5.1 - - - - - - - - - - - 5.1 5.1 5.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.6 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.6

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 37
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  石神 浄水  (給水栓)

配水系統:  石神 浄水施設:  石神浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

石神水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.23 - - - - - - - - - - - 0.23 0.23 0.23

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 4.0 - - - - - - - - - - - 4.0 4.0 4.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 38
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  青谷 浄水  (給水栓)

配水系統:  両島 浄水施設:  両島浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

両島水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 3.1 - - - - - - - - - - - 3.1 3.1 3.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 39
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  渡ケ島 浄水  (給水栓)

配水系統:  渡ケ島地区 浄水施設:  渡ケ島浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

渡ケ島水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 6.3 - - - - - - - - - - - 6.3 6.3 6.3

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 40
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  緑恵台 浄水  (給水栓)

配水系統:  緑恵台地区 浄水施設:  緑恵台水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

緑恵台水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 5.8 - - - - - - - - - - - 5.8 5.8 5.8

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 41
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  月 浄水  (給水栓)

配水系統:  月 浄水施設:  月浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

谷沢川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.3 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.002 - - - - - - - - - - - 0.002 0.002 0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 4.0 - - - - - - - - - - - 4.0 4.0 4.0

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 3.1 - - - - - - - - - - - 3.1 3.1 3.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 36 - - - - - - - - - - - 36 36 36

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 56 - - - - - - - - - - - 56 56 56

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 42
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  横山 浄水  (給水栓)

配水系統:  横山町 浄水施設:  横山町配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

横山町水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.28 - - - - - - - - - - - 0.28 0.28 0.28

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 4 - - - - - - - - - - - 4 4 4

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.8 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 0.8

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 3.4 - - - - - - - - - - - 3.4 3.4 3.4

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 3.0 - - - - - - - - - - - 3.0 3.0 3.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 37 - - - - - - - - - - - 37 37 37

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 76 - - - - - - - - - - - 76 76 76

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.1 - - - - - - - - - - - 7.1 7.1 7.1

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 43
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  東雲名 浄水  (給水栓)

配水系統:  東雲名 浄水施設:  東雲名浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

東雲名水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 4.5 - - - - - - - - - - - 4.5 4.5 4.5

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.6 - - - - - - - - - - - 2.6 2.6 2.6

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 41 - - - - - - - - - - - 41 41 41

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 69 - - - - - - - - - - - 69 69 69

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 44
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  横川 浄水  (給水栓)

配水系統:  横川 浄水施設:  横川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

二俣川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.014 - - - - - - - - - - - 0.014 0.014 0.014

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 9.8 - - - - - - - - - - - 9.8 9.8 9.8

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 6.6 - - - - - - - - - - - 6.6 6.6 6.6

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 45 - - - - - - - - - - - 45 45 45

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 106 - - - - - - - - - - - 106 106 106

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 45
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  只来 浄水  (給水栓)

配水系統:  上只来 浄水施設:  上只来浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

上只来水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 1.3 - - - - - - - - - - - 1.3 1.3 1.3

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 10.6 - - - - - - - - - - - 10.6 10.6 10.6

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 46 - - - - - - - - - - - 46 46 46

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 126 - - - - - - - - - - - 126 126 126

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.1 - - - - - - - - - - - 7.1 7.1 7.1

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 46
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  下百古里 浄水  (給水栓)

配水系統:  下百古里 浄水施設:  下百古里浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥水沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.33 - - - - - - - - - - - 0.33 0.33 0.33

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.2 - - - - - - - - - - - 0.2 0.2 0.2

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.016 - - - - - - - - - - - 0.016 0.016 0.016

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.008 - - - - - - - - - - - 0.008 0.008 0.008

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 0.002 - - - - - - - - - - - 0.002 0.002 0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 0.05 - - - - - - - - - - - 0.05 0.05 0.05

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 10.2 - - - - - - - - - - - 10.2 10.2 10.2

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 5.0 - - - - - - - - - - - 5.0 5.0 5.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 48 - - - - - - - - - - - 48 48 48

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 112 - - - - - - - - - - - 112 112 112

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 47
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  大嶺 浄水  (給水栓)

配水系統:  西川 浄水施設:  西川水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

西川水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 2 - - - - - - - - - - - 2 2 2

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.2 - - - - - - - - - - - 0.2 0.2 0.2

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 0.08 - - - - - - - - - - - 0.08 0.08 0.08

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 2.7 - - - - - - - - - - - 2.7 2.7 2.7

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.2 - - - - - - - - - - - 2.2 2.2 2.2

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 24 - - - - - - - - - - - 24 24 24

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 39 - - - - - - - - - - - 39 39 39

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 48
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  戸倉 浄水  (給水栓)

配水系統:  中島 浄水施設:  中島水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

中島水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.8 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 0.8

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 5.8 - - - - - - - - - - - 5.8 5.8 5.8

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 65 - - - - - - - - - - - 65 65 65

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 117 - - - - - - - - - - - 117 117 117

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 49
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  瀬尻 浄水  (給水栓)

配水系統:  生島 浄水施設:  生島水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

生島水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 17.5 17.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.2 - - - - - - - - - - - 0.2 0.2 0.2

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 2.7 - - - - - - - - - - - 2.7 2.7 2.7

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 38 - - - - - - - - - - - 38 38 38

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 67 - - - - - - - - - - - 67 67 67

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 50
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  平野 浄水  (給水栓)

配水系統:  若身 浄水施設:  犬居浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

犬居水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 17.1 - - - - - - - - - - - 17.1 17.1 17.1

             残留塩素 mg/L - 0.37 - - - - - - - - - - - 0.37 0.37 0.37

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.2 - - - - - - - - - - - 2.2 2.2 2.2

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 51
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  赤岡 浄水  (給水栓)

配水系統:  豊岡 浄水施設:  植田浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

植田水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.1 - - - - - - - - - - - 14.1 14.1 14.1

             水温 ℃ - 15.6 - - - - - - - - - - - 15.6 15.6 15.6

             残留塩素 mg/L - 0.32 - - - - - - - - - - - 0.32 0.32 0.32

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.5 - - - - - - - - - - - 2.5 2.5 2.5

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 52
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  篠原 浄水  (給水栓)

配水系統:  気田配水系 浄水施設:  気田第２水源浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

気田第2水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.7 - - - - - - - - - - - 17.7 17.7 17.7

             水温 ℃ - 18.5 - - - - - - - - - - - 18.5 18.5 18.5

             残留塩素 mg/L - 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 3.0 - - - - - - - - - - - 3.0 3.0 3.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 6.9 - - - - - - - - - - - 6.9 6.9 6.9

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 53
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  里原 浄水  (給水栓)

配水系統:  平里配水系 浄水施設:  平里浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

平里第3水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.3 - - - - - - - - - - - 16.3 16.3 16.3

             水温 ℃ - 15.1 - - - - - - - - - - - 15.1 15.1 15.1

             残留塩素 mg/L - 0.52 - - - - - - - - - - - 0.52 0.52 0.52

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 54
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  高瀬 浄水  (給水栓)

配水系統:  宮川配水系 浄水施設:  宮川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

早川沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 25.8 - - - - - - - - - - - 25.8 25.8 25.8

             水温 ℃ - 17.4 - - - - - - - - - - - 17.4 17.4 17.4

             残留塩素 mg/L - 0.34 - - - - - - - - - - - 0.34 0.34 0.34

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.0 - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 55
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  砂川 浄水  (給水栓)

配水系統:  砂川 浄水施設:  砂川浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

砂川第2水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.9 - - - - - - - - - - - 10.9 10.9 10.9

             水温 ℃ - 14.9 - - - - - - - - - - - 14.9 14.9 14.9

             残留塩素 mg/L - 0.28 - - - - - - - - - - - 0.28 0.28 0.28

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 2 - - - - - - - - - - - 2 2 2

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.3 - - - - - - - - - - - 2.3 2.3 2.3

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 8.4 - - - - - - - - - - - 8.4 8.4 8.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 56
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  熊切 浄水  (給水栓)

配水系統:  熊切 浄水施設:  熊切浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

熊切水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.27 - - - - - - - - - - - 0.27 0.27 0.27

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 5.0 - - - - - - - - - - - 5.0 5.0 5.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 57
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  五和 浄水  (給水栓)

配水系統:  五和杉行師平 浄水施設:  五和配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

杉水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 0.1 - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 58
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  川合 浄水  (給水栓)

配水系統:  川合方面 浄水施設:  神妻浄水場 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

川合第1水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 59
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  半場 浄水  (給水栓)

配水系統:  中部・半場・佐久間方面 浄水施設:  中部低区配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

佐高第3、4水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.6 - - - - - - - - - - - 2.6 2.6 2.6

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 60
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  西渡 浄水  (給水栓)

配水系統:  山香 浄水施設:  山香浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

平石沢、役人沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.025 - - - - - - - - - - - 0.025 0.025 0.025

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 0.010 - - - - - - - - - - - 0.010 0.010 0.010

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 3.7 - - - - - - - - - - - 3.7 3.7 3.7

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 58 - - - - - - - - - - - 58 58 58

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 92 - - - - - - - - - - - 92 92 92

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 61
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  浦川 浄水  (給水栓)

配水系統:  浦川 浄水施設:  浦川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

出馬川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.5 - - - - - - - - - - - 11.5 11.5 11.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.8 - - - - - - - - - - - 0.8 0.8 0.8

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 1.0 - - - - - - - - - - - 1.0 1.0 1.0

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 62
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  芋堀 浄水  (給水栓)

配水系統:  城西 浄水施設:  城西浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

大洞沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

             水温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.0 - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 63
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  相月 浄水  (給水栓)

配水系統:  相月 浄水施設:  相月浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

相月沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 8.1 - - - - - - - - - - - 8.1 8.1 8.1

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 64
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  早瀬 浄水  (給水栓)

配水系統:  早瀬 浄水施設:  早瀬浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

境上沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.5 - - - - - - - - - - - 0.5 0.5 0.5

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 65
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  川上 浄水  (給水栓)

配水系統:  川上 浄水施設:  川上浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥山川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 2.5 - - - - - - - - - - - 2.5 2.5 2.5

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.6 - - - - - - - - - - - 0.6 0.6 0.6

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 66
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  大輪 浄水  (給水栓)

配水系統:  大滝 浄水施設:  大滝浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

半血沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 0.003 - - - - - - - - - - - 0.003 0.003 0.003

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.1 - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.005 - - - - - - - - - - - 0.005 0.005 0.005

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 2.7 - - - - - - - - - - - 2.7 2.7 2.7

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 36 - - - - - - - - - - - 36 36 36

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 65 - - - - - - - - - - - 65 65 65

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 67
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  野田 浄水  (給水栓)

配水系統:  野田 浄水施設:  野田浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

ホンタニ沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 68
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  上平山 浄水  (給水栓)

配水系統:  上平山 浄水施設:  上平山浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

牧の沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 <0.0003 - - - - - - - - - - - <0.0003 <0.0003 <0.0003

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 <0.00005 - - - - - - - - - - - <0.00005 <0.00005 <0.00005

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 0.1 - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 <0.08 - - - - - - - - - - - <0.08 <0.08 <0.08

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 <0.004 - - - - - - - - - - - <0.004 <0.004 <0.004

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 0.004 - - - - - - - - - - - 0.004 0.004 0.004

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 <0.003 - - - - - - - - - - - <0.003 <0.003 <0.003

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 <0.008 - - - - - - - - - - - <0.008 <0.008 <0.008

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 2.9 - - - - - - - - - - - 2.9 2.9 2.9

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 19 - - - - - - - - - - - 19 19 19

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 34 - - - - - - - - - - - 34 34 34

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 <0.02 - - - - - - - - - - - <0.02 <0.02 <0.02

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 <0.005 - - - - - - - - - - - <0.005 <0.005 <0.005

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 <0.0005 - - - - - - - - - - - <0.0005 <0.0005 <0.0005

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 69
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  向市場 浄水  (給水栓)

配水系統:  神原水系 浄水施設:  神原浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 70
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  尾呂 浄水  (給水栓)

配水系統:  長尾水系 浄水施設:  長尾浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

セドノ沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 71
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  向島 浄水  (給水栓)

配水系統:  向島水系 浄水施設:  向島浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

押沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.3 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 72
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  山住 浄水  (給水栓)

配水系統:  門桁 浄水施設:  門桁浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

クルマヤ沢、セドノ沢(休止)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 3.1 - - - - - - - - - - - 3.1 3.1 3.1

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 73
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  西浦 浄水  (給水栓)

配水系統:  西浦 浄水施設:  西浦配水地 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

西浦水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 <2.0 - - - - - - - - - - - <2.0 <2.0 <2.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  基48    味 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 1.6 - - - - - - - - - - - 1.6 1.6 1.6

  基51    濁度 度 2 以下 0.3 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3

             判定 - - 適合 - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 74
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  天竜川表流水 原水  (表流水)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 11 - - - - - - - - - - - 11 11 11

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 5.9 - - - - - - - - - - - 5.9 5.9 5.9

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 0.7 - - - - - - - - - - - 0.7 0.7 0.7

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.7 - - - - - - - - - - - 7.7 7.7 7.7

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 1.2 - - - - - - - - - - - 1.2 1.2 1.2

  基51    濁度 度 2 以下 3.6 - - - - - - - - - - - 3.6 3.6 3.6

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 75
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  天竜川伏流水 原水  (伏流水)

配水系統:  常光浄水場系統 浄水施設:  常光浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.8 - - - - - - - - - - - 13.8 13.8 13.8

             水温 ℃ - 12.3 - - - - - - - - - - - 12.3 12.3 12.3

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 6.0 - - - - - - - - - - - 6.0 6.0 6.0

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 <0.000001 - - - - - - - - - - - <0.000001 <0.000001 <0.000001

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 - - - - - - - - - - - <0.3 <0.3 <0.3

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと 異常なし - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 <0.5 - - - - - - - - - - - <0.5 <0.5 <0.5

  基51    濁度 度 2 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 76
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  金指東水源 原水  (深井戸)

配水系統:  大室山配水系統 浄水施設:  金指東水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

金指東水源、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 18.5 - - - - - - - - - - - 18.5 18.5 18.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 77
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  須賀町水源 原水  (深井戸)

配水系統:  白山配水系統 浄水施設:  井伊谷配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 78
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  上坂田水源 原水  (深井戸)

配水系統:  白山配水系統 浄水施設:  井伊谷配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 17.2 - - - - - - - - - - - 17.2 17.2 17.2

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 79
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  坂田水源 原水  (深井戸)

配水系統:  坂田金指配水系統 浄水施設:  谷津ポンプ場、伊平 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田水源、金指西水源、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 80
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  金指西水源 原水  (深井戸)

配水系統:  坂田金指配水系統 浄水施設:  谷津ポンプ場、伊平 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田水源、金指西水源、県水(都田)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 81
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  寺野川 原水  (表流水)

配水系統:  寺野 浄水施設:  寺野浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

寺野川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 82
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  大園水源 原水  (深井戸)

配水系統:  大園配水系統 浄水施設:  大園水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

大園水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 15.5 - - - - - - - - - - - 15.5 15.5 15.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 83
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  船明水源 原水  (深井戸)

配水系統:  船明配水系統 浄水施設:  船明水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

船明水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 84
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  阿多古川 原水  (表流水)

配水系統:  熊市場 浄水施設:  熊市場浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

阿多古川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 85
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  西阿多古川 原水  (表流水)

配水系統:  長沢 浄水施設:  長沢浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

西阿多古川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 86
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  奥平川1 原水  (表流水)

配水系統:  芦窪 浄水施設:  芦窪浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥平川1、奥平川2水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 87
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  奥平川2 原水  (表流水)

配水系統:  芦窪 浄水施設:  芦窪浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥平川1、奥平川2水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.5 - - - - - - - - - - - 11.5 11.5 11.5

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 88
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  カマンド沢川 原水  (表流水)

配水系統:  西藤平 浄水施設:  西藤平浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

カマンド沢川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 89
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  石神水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  石神 浄水施設:  石神浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

石神水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 90
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  両島水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  両島 浄水施設:  両島浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

両島水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 91
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  渡ケ島水源 原水  (深井戸)

配水系統:  渡ケ島地区 浄水施設:  渡ケ島浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

渡ケ島水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             水温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 92
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  緑恵台水源 原水  (深井戸)

配水系統:  緑恵台地区 浄水施設:  緑恵台水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

緑恵台水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 93
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  谷沢川 原水  (表流水)

配水系統:  月 浄水施設:  月浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

谷沢川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 94
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  横山町水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  横山町 浄水施設:  横山町配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

横山町水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 95
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  東雲名水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  東雲名 浄水施設:  東雲名浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

東雲名水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 96
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  二俣川 原水  (表流水)

配水系統:  横川 浄水施設:  横川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

二俣川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 97
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  上只来水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  上只来 浄水施設:  上只来浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

上只来水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 98
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  奥水沢 原水  (表流水)

配水系統:  下百古里 浄水施設:  下百古里浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥水沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 99
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  西川水源 原水  (深井戸)

配水系統:  西川 浄水施設:  西川水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

西川水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 100
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  中島水源 原水  (深井戸)

配水系統:  中島 浄水施設:  中島水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

中島水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 101
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  生島水源 原水  (深井戸)

配水系統:  生島 浄水施設:  生島水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

生島水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             水温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 102
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  犬居水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  若身 浄水施設:  犬居浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

犬居水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.8 - - - - - - - - - - - 18.8 18.8 18.8

             水温 ℃ - 13.9 - - - - - - - - - - - 13.9 13.9 13.9

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 103
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  植田水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  豊岡 浄水施設:  植田浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

植田水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 13.1 - - - - - - - - - - - 13.1 13.1 13.1

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 104
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  気田第2水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  気田配水系 浄水施設:  気田第２水源浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

気田第2水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 22.1 - - - - - - - - - - - 22.1 22.1 22.1

             水温 ℃ - 14.6 - - - - - - - - - - - 14.6 14.6 14.6

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 105
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  平里第3水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  平里配水系 浄水施設:  平里浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

平里第3水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.5 - - - - - - - - - - - 20.5 20.5 20.5

             水温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 106
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  早川沢 原水  (表流水)

配水系統:  宮川配水系 浄水施設:  宮川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

早川沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 107
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  砂川第2水源 原水  (表流水)

配水系統:  砂川 浄水施設:  砂川浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

砂川第2水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.9 - - - - - - - - - - - 10.9 10.9 10.9

             水温 ℃ - 14.9 - - - - - - - - - - - 14.9 14.9 14.9

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 108
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  熊切水源 原水  (伏流水)

配水系統:  熊切 浄水施設:  熊切浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

熊切水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 109
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  杉水源 原水  (深井戸)

配水系統:  五和杉行師平 浄水施設:  五和配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

杉水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 110
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  川合第1水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  川合方面 浄水施設:  神妻浄水場 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

川合第1水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 111
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  佐高第3、4水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  中部・半場・佐久間方面 浄水施設:  中部低区配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

佐高第3、4水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 112
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  平石沢 原水  (表流水)

配水系統:  山香 浄水施設:  山香浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

平石沢、役人沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 113
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  役人沢 原水  (表流水)

配水系統:  山香 浄水施設:  山香浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

平石沢、役人沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 114
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  出馬川 原水  (表流水)

配水系統:  浦川 浄水施設:  浦川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

出馬川水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 115
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  大洞沢 原水  (表流水)

配水系統:  城西 浄水施設:  城西浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

大洞沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

             水温 ℃ - 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 116
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  相月沢 原水  (表流水)

配水系統:  相月 浄水施設:  相月浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

相月沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

             水温 ℃ - 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 117
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  半血沢 原水  (表流水)

配水系統:  大滝 浄水施設:  大滝浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

半血沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 118
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  ホンタニ沢 原水  (表流水)

配水系統:  野田 浄水施設:  野田浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

ホンタニ沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 119
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  牧の沢 原水  (表流水)

配水系統:  上平山 浄水施設:  上平山浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

牧の沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 120
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  後河内川、アロウタ沢 原水  (表流水)

配水系統:  神原水系 浄水施設:  神原浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 121
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  新道、大里水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  神原水系 浄水施設:  神原浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 122
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  セドノ沢 原水  (表流水)

配水系統:  長尾水系 浄水施設:  長尾浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

セドノ沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 123
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  押沢 原水  (表流水)

配水系統:  向島水系 浄水施設:  向島浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

押沢水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 124
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  クルマヤ沢 原水  (表流水)

配水系統:  門桁 浄水施設:  門桁浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

クルマヤ沢、セドノ沢(休止)水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  

基準値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

p. 125
水質基準項目の検査結果

試 料 名:  西浦水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  西浦 浄水施設:  西浦配水地 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

西浦水源水  源:  

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  基01    一般細菌 個/mL 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基02    大腸菌 - 検出されないこと 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  基03    カドミウム及びその化合物 mg/L 0.003 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基04    水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基05    セレン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基06    鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基07    ヒ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基08    六価クロム化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基09    亜硝酸態窒素 mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基10    シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基11    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L 10 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基12    フッ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基13    ホウ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基14    四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基15    1,4-ジオキサン mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基16    シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.04 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基17    ジクロロメタン mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基18    テトラクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基19    トリクロロエチレン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基20    ベンゼン mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基21    塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基22    クロロ酢酸 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基23    クロロホルム mg/L 0.06 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基24    ジクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基25    ジブロモクロロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基26    臭素酸 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基27    総トリハロメタン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基28    トリクロロ酢酸 mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基29    ブロモジクロロメタン mg/L 0.03 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基30    ブロモホルム mg/L 0.09 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基31    ホルムアルデヒド mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基32    亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基33    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基34    鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基35    銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基36    ナトリウム及びその化合物 mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基37    マンガン及びその化合物 mg/L 0.05 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基38    塩化物イオン mg/L 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基39    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 300 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基40    蒸発残留物 mg/L 500 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基41    陰イオン界面活性剤 mg/L 0.2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基42    ジェオスミン mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基43    2-メチルイソボルネオール mg/L 0.00001 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基44    非イオン界面活性剤 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基45    フェノール類 mg/L 0.005 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基46    有機物(TOC) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基47    pH値 - 5.8 以上 8.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基48    味 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基49    臭気 - 異常でないこと - - - - - - - - - - - - - - -

  基50    色度 度 5 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  基51    濁度 度 2 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

             判定 - - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  126

その他の項目の検査結果

試 料 名:  法枝 浄水  (給水栓)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.5 - - - - - - - - - - - 19.5 19.5 19.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  127

その他の項目の検査結果

試 料 名:  住吉 浄水  (給水栓)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 14.1 - - - - - - - - - - - 14.1 14.1 14.1

             残留塩素 mg/L - 0.47 - - - - - - - - - - - 0.47 0.47 0.47

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.47 - - - - - - - - - - - 0.47 0.47 0.47

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  128

その他の項目の検査結果

試 料 名:  小松 浄水  (給水栓)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

             残留塩素 mg/L - 0.49 - - - - - - - - - - - 0.49 0.49 0.49

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.49 - - - - - - - - - - - 0.49 0.49 0.49

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  129

その他の項目の検査結果

試 料 名:  大原出口1 浄水  (浄水場出口)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 23.0 - - - - - - - - - - - 23.0 23.0 23.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.50 - - - - - - - - - - - 0.50 0.50 0.50

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.50 - - - - - - - - - - - 0.50 0.50 0.50

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  130

その他の項目の検査結果

試 料 名:  大原出口4 浄水  (浄水場出口)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 23.0 - - - - - - - - - - - 23.0 23.0 23.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.52 - - - - - - - - - - - 0.52 0.52 0.52

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.52 - - - - - - - - - - - 0.52 0.52 0.52

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  131

その他の項目の検査結果

試 料 名:  大原出口5 浄水  (浄水場出口)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 23.0 - - - - - - - - - - - 23.0 23.0 23.0

             水温 ℃ - 14.2 - - - - - - - - - - - 14.2 14.2 14.2

             残留塩素 mg/L - 0.51 - - - - - - - - - - - 0.51 0.51 0.51

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.51 - - - - - - - - - - - 0.51 0.51 0.51

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  132

その他の項目の検査結果

試 料 名:  松島 浄水  (給水栓)

配水系統:  常光浄水場系統 浄水施設:  常光浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.5 - - - - - - - - - - - 15.5 15.5 15.5

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.26 - - - - - - - - - - - 0.26 0.26 0.26

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.26 - - - - - - - - - - - 0.26 0.26 0.26

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  133

その他の項目の検査結果

試 料 名:  常光出口 浄水  (浄水場出口)

配水系統:  常光浄水場系統 浄水施設:  常光浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.8 - - - - - - - - - - - 13.8 13.8 13.8

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.37 - - - - - - - - - - - 0.37 0.37 0.37

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.37 - - - - - - - - - - - 0.37 0.37 0.37

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.1 - - - - - - - - - - - 7.1 7.1 7.1

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  134

その他の項目の検査結果

試 料 名:  高丘西 浄水  (給水栓)

配水系統:  都田配水場系統 浄水施設:  都田配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 14.3 - - - - - - - - - - - 14.3 14.3 14.3

             残留塩素 mg/L - 0.47 - - - - - - - - - - - 0.47 0.47 0.47

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.47 - - - - - - - - - - - 0.47 0.47 0.47

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  135

その他の項目の検査結果

試 料 名:  滝沢 浄水  (給水栓)

配水系統:  都田配水場系統 浄水施設:  都田配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.5 - - - - - - - - - - - 20.5 20.5 20.5

             水温 ℃ - 18.5 - - - - - - - - - - - 18.5 18.5 18.5

             残留塩素 mg/L - 0.33 - - - - - - - - - - - 0.33 0.33 0.33

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.33 - - - - - - - - - - - 0.33 0.33 0.33

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 43 - - - - - - - - - - - 43 43 43

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 87 - - - - - - - - - - - 87 87 87

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  136

その他の項目の検査結果

試 料 名:  舞阪 浄水  (給水栓)

配水系統:  深萩配水場系統 浄水施設:  深萩配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             残留塩素 mg/L - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  137

その他の項目の検査結果

試 料 名:  寺島 浄水  (給水栓)

配水系統:  寺島配水場系統 浄水施設:  寺島配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

高畑1号井〜2号井、県水(寺谷)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.38 - - - - - - - - - - - 0.38 0.38 0.38

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.38 - - - - - - - - - - - 0.38 0.38 0.38

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  138

その他の項目の検査結果

試 料 名:  横須賀 浄水  (給水栓)

配水系統:  永島配水場系統 浄水施設:  永島配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

永島1号井〜4号井水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.0 - - - - - - - - - - - 20.0 20.0 20.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  139

その他の項目の検査結果

試 料 名:  中瀬 浄水  (給水栓)

配水系統:  上島配水場系統 浄水施設:  上島配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

上島1号井〜2号井水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 25.0 - - - - - - - - - - - 25.0 25.0 25.0

             水温 ℃ - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 17.5 17.5

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  140

その他の項目の検査結果

試 料 名:  貴布祢 浄水  (給水栓)

配水系統:  小林配水場系統 浄水施設:  小林配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

小林1号井〜3号井水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.0 - - - - - - - - - - - 20.0 20.0 20.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.41 - - - - - - - - - - - 0.41 0.41 0.41

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.41 - - - - - - - - - - - 0.41 0.41 0.41

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  141

その他の項目の検査結果

試 料 名:  四大地 浄水  (給水栓)

配水系統:  四大地・堀谷配水系統 浄水施設:  堀谷配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.5 - - - - - - - - - - - 21.5 21.5 21.5

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 42 - - - - - - - - - - - 42 42 42

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 87 - - - - - - - - - - - 87 87 87

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  142

その他の項目の検査結果

試 料 名:  於呂 浄水  (給水栓)

配水系統:  宮口配水場系統など 浄水施設:  ※ -処理方法:  

令和7年度

県水(於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 24.5 - - - - - - - - - - - 24.5 24.5 24.5

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.56 - - - - - - - - - - - 0.56 0.56 0.56

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.56 - - - - - - - - - - - 0.56 0.56 0.56

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 42 - - - - - - - - - - - 42 42 42

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 87 - - - - - - - - - - - 87 87 87

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.01 - - - - - - - - - - - 0.01 0.01 0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  143

その他の項目の検査結果

試 料 名:  気賀 浄水  (給水栓)

配水系統:  中央配水場系統 浄水施設:  中央配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

茂塚水源、森水源、東部1号井〜2号井水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 67 - - - - - - - - - - - 67 67 67

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 124 - - - - - - - - - - - 124 124 124

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  144

その他の項目の検査結果

試 料 名:  中川 浄水  (給水栓)

配水系統:  瀬戸配水場系統 浄水施設:  瀬戸配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 24.0 - - - - - - - - - - - 24.0 24.0 24.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.44 - - - - - - - - - - - 0.44 0.44 0.44

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.44 - - - - - - - - - - - 0.44 0.44 0.44

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 43 - - - - - - - - - - - 43 43 43

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 89 - - - - - - - - - - - 89 89 89

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  145

その他の項目の検査結果

試 料 名:  寸座 浄水  (給水栓)

配水系統:  西部配水系統 浄水施設:  新西部配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 22.5 - - - - - - - - - - - 22.5 22.5 22.5

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.29 - - - - - - - - - - - 0.29 0.29 0.29

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.29 - - - - - - - - - - - 0.29 0.29 0.29

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 42 - - - - - - - - - - - 42 42 42

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 88 - - - - - - - - - - - 88 88 88

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  146

その他の項目の検査結果

試 料 名:  広岡 浄水  (給水栓)

配水系統:  大室山配水系統 浄水施設:  金指東水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

金指東水源、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 23.0 - - - - - - - - - - - 23.0 23.0 23.0

             水温 ℃ - 19.5 - - - - - - - - - - - 19.5 19.5 19.5

             残留塩素 mg/L - 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.39 - - - - - - - - - - - 0.39 0.39 0.39

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 66 - - - - - - - - - - - 66 66 66

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 116 - - - - - - - - - - - 116 116 116

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  147

その他の項目の検査結果

試 料 名:  奥山 浄水  (給水栓)

配水系統:  白山配水系統 浄水施設:  白山配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.50 - - - - - - - - - - - 0.50 0.50 0.50

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.50 - - - - - - - - - - - 0.50 0.50 0.50

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 43 - - - - - - - - - - - 43 43 43

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 97 - - - - - - - - - - - 97 97 97

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  148

その他の項目の検査結果

試 料 名:  三岳 浄水  (給水栓)

配水系統:  白山配水系統 浄水施設:  井伊谷配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.36 - - - - - - - - - - - 0.36 0.36 0.36

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.36 - - - - - - - - - - - 0.36 0.36 0.36

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 69 - - - - - - - - - - - 69 69 69

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 132 - - - - - - - - - - - 132 132 132

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.01 - - - - - - - - - - - 0.01 0.01 0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  149

その他の項目の検査結果

試 料 名:  伊平 浄水  (給水栓)

配水系統:  坂田金指配水系統 浄水施設:  谷津ポンプ場、伊平 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田水源、金指西水源、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 58 - - - - - - - - - - - 58 58 58

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 0.006 - - - - - - - - - - - 0.006 0.006 0.006

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 117 - - - - - - - - - - - 117 117 117

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  150

その他の項目の検査結果

試 料 名:  川名 浄水  (給水栓)

配水系統:  仏坂配水系統 浄水施設:  仏坂配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田金指配水系統水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.36 - - - - - - - - - - - 0.36 0.36 0.36

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.36 - - - - - - - - - - - 0.36 0.36 0.36

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 60 - - - - - - - - - - - 60 60 60

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 121 - - - - - - - - - - - 121 121 121

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.01 - - - - - - - - - - - 0.01 0.01 0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  151

その他の項目の検査結果

試 料 名:  狩宿 浄水  (給水栓)

配水系統:  仏坂配水系統 浄水施設:  仏坂配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田金指配水系統水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             残留塩素 mg/L - 0.41 - - - - - - - - - - - 0.41 0.41 0.41

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.41 - - - - - - - - - - - 0.41 0.41 0.41

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 61 - - - - - - - - - - - 61 61 61

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 126 - - - - - - - - - - - 126 126 126

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.7 - - - - - - - - - - - 7.7 7.7 7.7

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  152

その他の項目の検査結果

試 料 名:  寺野 浄水  (給水栓)

配水系統:  寺野 浄水施設:  寺野浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

寺野川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.49 - - - - - - - - - - - 0.49 0.49 0.49

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.49 - - - - - - - - - - - 0.49 0.49 0.49

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 35 - - - - - - - - - - - 35 35 35

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 62 - - - - - - - - - - - 62 62 62

  管25    濁度 度 1 以下 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 0.4 0.4

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.06 - - - - - - - - - - - 0.06 0.06 0.06

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  153

その他の項目の検査結果

試 料 名:  日比沢 浄水  (給水栓)

配水系統:  三ヶ日配水系統 浄水施設:  三ヶ日配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

三ヶ日1号井、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 21.0 - - - - - - - - - - - 21.0 21.0 21.0

             水温 ℃ - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 17.5 17.5

             残留塩素 mg/L - 0.43 - - - - - - - - - - - 0.43 0.43 0.43

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.43 - - - - - - - - - - - 0.43 0.43 0.43

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  154

その他の項目の検査結果

試 料 名:  大谷 浄水  (給水栓)

配水系統:  都筑配水系 浄水施設:  都筑配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.5 - - - - - - - - - - - 20.5 20.5 20.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.48 - - - - - - - - - - - 0.48 0.48 0.48

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.48 - - - - - - - - - - - 0.48 0.48 0.48

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  155

その他の項目の検査結果

試 料 名:  阿蔵 浄水  (給水栓)

配水系統:  皆原配水場系統 浄水施設:  皆原配水池 -処理方法:  

令和7年度

県水(寺谷)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  156

その他の項目の検査結果

試 料 名:  二俣 浄水  (給水栓)

配水系統:  大園配水系統 浄水施設:  大園水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

大園水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.5 - - - - - - - - - - - 15.5 15.5 15.5

             水温 ℃ - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 17.5 17.5

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  157

その他の項目の検査結果

試 料 名:  山東 浄水  (給水栓)

配水系統:  船明配水系統 浄水施設:  船明水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

船明水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  158

その他の項目の検査結果

試 料 名:  熊 浄水  (給水栓)

配水系統:  熊市場 浄水施設:  熊市場浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

阿多古川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 11.5 - - - - - - - - - - - 11.5 11.5 11.5

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  159

その他の項目の検査結果

試 料 名:  長沢 浄水  (給水栓)

配水系統:  長沢 浄水施設:  長沢浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

西阿多古川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  160

その他の項目の検査結果

試 料 名:  芦窪 浄水  (給水栓)

配水系統:  芦窪 浄水施設:  芦窪浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥平川1、奥平川2水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.45 - - - - - - - - - - - 0.45 0.45 0.45

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  161

その他の項目の検査結果

試 料 名:  西藤平 浄水  (給水栓)

配水系統:  西藤平 浄水施設:  西藤平浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

カマンド沢川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.5 - - - - - - - - - - - 10.5 10.5 10.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  162

その他の項目の検査結果

試 料 名:  石神 浄水  (給水栓)

配水系統:  石神 浄水施設:  石神浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

石神水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.23 - - - - - - - - - - - 0.23 0.23 0.23

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.23 - - - - - - - - - - - 0.23 0.23 0.23

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  163

その他の項目の検査結果

試 料 名:  青谷 浄水  (給水栓)

配水系統:  両島 浄水施設:  両島浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

両島水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  164

その他の項目の検査結果

試 料 名:  渡ケ島 浄水  (給水栓)

配水系統:  渡ケ島地区 浄水施設:  渡ケ島浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

渡ケ島水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  165

その他の項目の検査結果

試 料 名:  緑恵台 浄水  (給水栓)

配水系統:  緑恵台地区 浄水施設:  緑恵台水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

緑恵台水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  166

その他の項目の検査結果

試 料 名:  月 浄水  (給水栓)

配水系統:  月 浄水施設:  月浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

谷沢川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 36 - - - - - - - - - - - 36 36 36

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 56 - - - - - - - - - - - 56 56 56

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  167

その他の項目の検査結果

試 料 名:  横山 浄水  (給水栓)

配水系統:  横山町 浄水施設:  横山町配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

横山町水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.28 - - - - - - - - - - - 0.28 0.28 0.28

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.28 - - - - - - - - - - - 0.28 0.28 0.28

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 37 - - - - - - - - - - - 37 37 37

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 76 - - - - - - - - - - - 76 76 76

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.1 - - - - - - - - - - - 7.1 7.1 7.1

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  168

その他の項目の検査結果

試 料 名:  東雲名 浄水  (給水栓)

配水系統:  東雲名 浄水施設:  東雲名浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

東雲名水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 41 - - - - - - - - - - - 41 41 41

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 69 - - - - - - - - - - - 69 69 69

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.5 - - - - - - - - - - - 7.5 7.5 7.5

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  169

その他の項目の検査結果

試 料 名:  横川 浄水  (給水栓)

配水系統:  横川 浄水施設:  横川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

二俣川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 45 - - - - - - - - - - - 45 45 45

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 106 - - - - - - - - - - - 106 106 106

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  170

その他の項目の検査結果

試 料 名:  只来 浄水  (給水栓)

配水系統:  上只来 浄水施設:  上只来浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

上只来水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 46 - - - - - - - - - - - 46 46 46

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 126 - - - - - - - - - - - 126 126 126

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.1 - - - - - - - - - - - 7.1 7.1 7.1

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.02 - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  171

その他の項目の検査結果

試 料 名:  下百古里 浄水  (給水栓)

配水系統:  下百古里 浄水施設:  下百古里浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥水沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.33 - - - - - - - - - - - 0.33 0.33 0.33

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.33 - - - - - - - - - - - 0.33 0.33 0.33

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 48 - - - - - - - - - - - 48 48 48

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 112 - - - - - - - - - - - 112 112 112

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 0.05 - - - - - - - - - - - 0.05 0.05 0.05

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  172

その他の項目の検査結果

試 料 名:  大嶺 浄水  (給水栓)

配水系統:  西川 浄水施設:  西川水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

西川水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 24 - - - - - - - - - - - 24 24 24

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 39 - - - - - - - - - - - 39 39 39

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  173

その他の項目の検査結果

試 料 名:  戸倉 浄水  (給水栓)

配水系統:  中島 浄水施設:  中島水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

中島水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.35 - - - - - - - - - - - 0.35 0.35 0.35

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 65 - - - - - - - - - - - 65 65 65

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 117 - - - - - - - - - - - 117 117 117

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  174

その他の項目の検査結果

試 料 名:  瀬尻 浄水  (給水栓)

配水系統:  生島 浄水施設:  生島水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

生島水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 17.5 17.5

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 38 - - - - - - - - - - - 38 38 38

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 67 - - - - - - - - - - - 67 67 67

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  175

その他の項目の検査結果

試 料 名:  平野 浄水  (給水栓)

配水系統:  若身 浄水施設:  犬居浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

犬居水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 17.1 - - - - - - - - - - - 17.1 17.1 17.1

             残留塩素 mg/L - 0.37 - - - - - - - - - - - 0.37 0.37 0.37

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.37 - - - - - - - - - - - 0.37 0.37 0.37

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  176

その他の項目の検査結果

試 料 名:  赤岡 浄水  (給水栓)

配水系統:  豊岡 浄水施設:  植田浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

植田水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.1 - - - - - - - - - - - 14.1 14.1 14.1

             水温 ℃ - 15.6 - - - - - - - - - - - 15.6 15.6 15.6

             残留塩素 mg/L - 0.32 - - - - - - - - - - - 0.32 0.32 0.32

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.32 - - - - - - - - - - - 0.32 0.32 0.32

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  177

その他の項目の検査結果

試 料 名:  篠原 浄水  (給水栓)

配水系統:  気田配水系 浄水施設:  気田第２水源浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

気田第2水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.7 - - - - - - - - - - - 17.7 17.7 17.7

             水温 ℃ - 18.5 - - - - - - - - - - - 18.5 18.5 18.5

             残留塩素 mg/L - 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.40 - - - - - - - - - - - 0.40 0.40 0.40

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 6.9 - - - - - - - - - - - 6.9 6.9 6.9

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  178

その他の項目の検査結果

試 料 名:  里原 浄水  (給水栓)

配水系統:  平里配水系 浄水施設:  平里浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

平里第3水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.3 - - - - - - - - - - - 16.3 16.3 16.3

             水温 ℃ - 15.1 - - - - - - - - - - - 15.1 15.1 15.1

             残留塩素 mg/L - 0.52 - - - - - - - - - - - 0.52 0.52 0.52

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.52 - - - - - - - - - - - 0.52 0.52 0.52

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.2 - - - - - - - - - - - 7.2 7.2 7.2

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  179

その他の項目の検査結果

試 料 名:  高瀬 浄水  (給水栓)

配水系統:  宮川配水系 浄水施設:  宮川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

早川沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 25.8 - - - - - - - - - - - 25.8 25.8 25.8

             水温 ℃ - 17.4 - - - - - - - - - - - 17.4 17.4 17.4

             残留塩素 mg/L - 0.34 - - - - - - - - - - - 0.34 0.34 0.34

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.34 - - - - - - - - - - - 0.34 0.34 0.34

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  180

その他の項目の検査結果

試 料 名:  砂川 浄水  (給水栓)

配水系統:  砂川 浄水施設:  砂川浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

砂川第2水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.9 - - - - - - - - - - - 10.9 10.9 10.9

             水温 ℃ - 14.9 - - - - - - - - - - - 14.9 14.9 14.9

             残留塩素 mg/L - 0.28 - - - - - - - - - - - 0.28 0.28 0.28

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.28 - - - - - - - - - - - 0.28 0.28 0.28

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 8.4 - - - - - - - - - - - 8.4 8.4 8.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  181

その他の項目の検査結果

試 料 名:  熊切 浄水  (給水栓)

配水系統:  熊切 浄水施設:  熊切浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

熊切水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.27 - - - - - - - - - - - 0.27 0.27 0.27

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.27 - - - - - - - - - - - 0.27 0.27 0.27

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  182

その他の項目の検査結果

試 料 名:  五和 浄水  (給水栓)

配水系統:  五和杉行師平 浄水施設:  五和配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

杉水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.30 - - - - - - - - - - - 0.30 0.30 0.30

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 0.1 - - - - - - - - - - - 0.1 0.1 0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  183

その他の項目の検査結果

試 料 名:  川合 浄水  (給水栓)

配水系統:  川合方面 浄水施設:  神妻浄水場 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

川合第1水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.4 - - - - - - - - - - - 7.4 7.4 7.4

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  184

その他の項目の検査結果

試 料 名:  半場 浄水  (給水栓)

配水系統:  中部・半場・佐久間方面 浄水施設:  中部低区配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

佐高第3、4水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  185

その他の項目の検査結果

試 料 名:  西渡 浄水  (給水栓)

配水系統:  山香 浄水施設:  山香浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

平石沢、役人沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 58 - - - - - - - - - - - 58 58 58

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 92 - - - - - - - - - - - 92 92 92

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  186

その他の項目の検査結果

試 料 名:  浦川 浄水  (給水栓)

配水系統:  浦川 浄水施設:  浦川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

出馬川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.5 - - - - - - - - - - - 11.5 11.5 11.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  187

その他の項目の検査結果

試 料 名:  芋堀 浄水  (給水栓)

配水系統:  城西 浄水施設:  城西浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

大洞沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

             水温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  188

その他の項目の検査結果

試 料 名:  相月 浄水  (給水栓)

配水系統:  相月 浄水施設:  相月浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

相月沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 8.1 - - - - - - - - - - - 8.1 8.1 8.1

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  189

その他の項目の検査結果

試 料 名:  早瀬 浄水  (給水栓)

配水系統:  早瀬 浄水施設:  早瀬浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

境上沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  190

その他の項目の検査結果

試 料 名:  川上 浄水  (給水栓)

配水系統:  川上 浄水施設:  川上浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥山川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  191

その他の項目の検査結果

試 料 名:  大輪 浄水  (給水栓)

配水系統:  大滝 浄水施設:  大滝浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

半血沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 36 - - - - - - - - - - - 36 36 36

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 65 - - - - - - - - - - - 65 65 65

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  192

その他の項目の検査結果

試 料 名:  野田 浄水  (給水栓)

配水系統:  野田 浄水施設:  野田浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

ホンタニ沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.9 - - - - - - - - - - - 7.9 7.9 7.9

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  193

その他の項目の検査結果

試 料 名:  上平山 浄水  (給水栓)

配水系統:  上平山 浄水施設:  上平山浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

牧の沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) <0.0002 - - - - - - - - - - - <0.0002 <0.0002 <0.0002

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 <0.0004 - - - - - - - - - - - <0.0004 <0.0004 <0.0004

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 <0.04 - - - - - - - - - - - <0.04 <0.04 <0.04

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 <0.06 - - - - - - - - - - - <0.06 <0.06 <0.06

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 19 - - - - - - - - - - - 19 19 19

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 <0.001 - - - - - - - - - - - <0.001 <0.001 <0.001

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 <0.03 - - - - - - - - - - - <0.03 <0.03 <0.03

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 <0.002 - - - - - - - - - - - <0.002 <0.002 <0.002

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 34 - - - - - - - - - - - 34 34 34

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 <0.01 - - - - - - - - - - - <0.01 <0.01 <0.01

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  194

その他の項目の検査結果

試 料 名:  向市場 浄水  (給水栓)

配水系統:  神原水系 浄水施設:  神原浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  195

その他の項目の検査結果

試 料 名:  尾呂 浄水  (給水栓)

配水系統:  長尾水系 浄水施設:  長尾浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

セドノ沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.6 - - - - - - - - - - - 7.6 7.6 7.6

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  196

その他の項目の検査結果

試 料 名:  向島 浄水  (給水栓)

配水系統:  向島水系 浄水施設:  向島浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

押沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.20 - - - - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  197

その他の項目の検査結果

試 料 名:  山住 浄水  (給水栓)

配水系統:  門桁 浄水施設:  門桁浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

クルマヤ沢、セドノ沢(休止)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  198

その他の項目の検査結果

試 料 名:  西浦 浄水  (給水栓)

配水系統:  西浦 浄水施設:  西浦配水地 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

西浦水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 0.25 - - - - - - - - - - - 0.25 0.25 0.25

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 0.3 - - - - - - - - - - - 0.3 0.3 0.3

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.8 - - - - - - - - - - - 7.8 7.8 7.8

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - - - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

             水温 ℃ - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  199

その他の項目の検査結果

試 料 名:  天竜川表流水 原水  (表流水)

配水系統:  大原浄水場系統 浄水施設:  大原浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 3.6 - - - - - - - - - - - 3.6 3.6 3.6

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.7 - - - - - - - - - - - 7.7 7.7 7.7

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク04    ジアルジア 個/20L - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0



種  別:  
p.  200

その他の項目の検査結果

試 料 名:  天竜川伏流水 原水  (伏流水)

配水系統:  常光浄水場系統 浄水施設:  常光浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.8 - - - - - - - - - - - 13.8 13.8 13.8

             水温 ℃ - 12.3 - - - - - - - - - - - 12.3 12.3 12.3

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 <1 - - - - - - - - - - - <1 <1 <1

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 <0.1 - - - - - - - - - - - <0.1 <0.1 <0.1

  管26    pH値 - 7.5 程度 7.3 - - - - - - - - - - - 7.3 7.3 7.3

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 13.8 - - - - - - - - - - - 13.8 13.8 13.8

             水温 ℃ - 12.3 - - - - - - - - - - - 12.3 12.3 12.3

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク04    ジアルジア 個/20L - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0



種  別:  
p.  201

その他の項目の検査結果

試 料 名:  金指東水源 原水  (深井戸)

配水系統:  大室山配水系統 浄水施設:  金指東水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

金指東水源、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 18.5 - - - - - - - - - - - 18.5 18.5 18.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 18.5 - - - - - - - - - - - 18.5 18.5 18.5

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  202

その他の項目の検査結果

試 料 名:  須賀町水源 原水  (深井戸)

配水系統:  白山配水系統 浄水施設:  井伊谷配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  203

その他の項目の検査結果

試 料 名:  上坂田水源 原水  (深井戸)

配水系統:  白山配水系統 浄水施設:  井伊谷配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 17.2 - - - - - - - - - - - 17.2 17.2 17.2

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 17.2 - - - - - - - - - - - 17.2 17.2 17.2

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  204

その他の項目の検査結果

試 料 名:  坂田水源 原水  (深井戸)

配水系統:  坂田金指配水系統 浄水施設:  谷津ポンプ場、伊平 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田水源、金指西水源、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  205

その他の項目の検査結果

試 料 名:  金指西水源 原水  (深井戸)

配水系統:  坂田金指配水系統 浄水施設:  谷津ポンプ場、伊平 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

坂田水源、金指西水源、県水(都田)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 17.0 - - - - - - - - - - - 17.0 17.0 17.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  206

その他の項目の検査結果

試 料 名:  寺野川 原水  (表流水)

配水系統:  寺野 浄水施設:  寺野浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

寺野川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク04    ジアルジア 個/20L - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0



種  別:  
p.  207

その他の項目の検査結果

試 料 名:  大園水源 原水  (深井戸)

配水系統:  大園配水系統 浄水施設:  大園水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

大園水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 15.5 - - - - - - - - - - - 15.5 15.5 15.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 15.5 - - - - - - - - - - - 15.5 15.5 15.5

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  208

その他の項目の検査結果

試 料 名:  船明水源 原水  (深井戸)

配水系統:  船明配水系統 浄水施設:  船明水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

船明水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  209

その他の項目の検査結果

試 料 名:  阿多古川 原水  (表流水)

配水系統:  熊市場 浄水施設:  熊市場浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

阿多古川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  210

その他の項目の検査結果

試 料 名:  西阿多古川 原水  (表流水)

配水系統:  長沢 浄水施設:  長沢浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

西阿多古川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  211

その他の項目の検査結果

試 料 名:  奥平川1 原水  (表流水)

配水系統:  芦窪 浄水施設:  芦窪浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥平川1、奥平川2水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  212

その他の項目の検査結果

試 料 名:  奥平川2 原水  (表流水)

配水系統:  芦窪 浄水施設:  芦窪浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥平川1、奥平川2水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.5 - - - - - - - - - - - 11.5 11.5 11.5

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 11.5 - - - - - - - - - - - 11.5 11.5 11.5

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  213

その他の項目の検査結果

試 料 名:  カマンド沢川 原水  (表流水)

配水系統:  西藤平 浄水施設:  西藤平浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

カマンド沢川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 2 - - - - - - - - - - - 2 2 2

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  214

その他の項目の検査結果

試 料 名:  石神水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  石神 浄水施設:  石神浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

石神水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  215

その他の項目の検査結果

試 料 名:  両島水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  両島 浄水施設:  両島浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

両島水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  216

その他の項目の検査結果

試 料 名:  渡ケ島水源 原水  (深井戸)

配水系統:  渡ケ島地区 浄水施設:  渡ケ島浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

渡ケ島水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             水温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             水温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  217

その他の項目の検査結果

試 料 名:  緑恵台水源 原水  (深井戸)

配水系統:  緑恵台地区 浄水施設:  緑恵台水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

緑恵台水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 雨・雨 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  218

その他の項目の検査結果

試 料 名:  谷沢川 原水  (表流水)

配水系統:  月 浄水施設:  月浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

谷沢川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  219

その他の項目の検査結果

試 料 名:  横山町水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  横山町 浄水施設:  横山町配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

横山町水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

  ク01    大腸菌 - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  220

その他の項目の検査結果

試 料 名:  東雲名水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  東雲名 浄水施設:  東雲名浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

東雲名水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 19.0 - - - - - - - - - - - 19.0 19.0 19.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  221

その他の項目の検査結果

試 料 名:  二俣川 原水  (表流水)

配水系統:  横川 浄水施設:  横川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

二俣川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  222

その他の項目の検査結果

試 料 名:  上只来水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  上只来 浄水施設:  上只来浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

上只来水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 18.0 - - - - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0

             水温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  223

その他の項目の検査結果

試 料 名:  奥水沢 原水  (表流水)

配水系統:  下百古里 浄水施設:  下百古里浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

奥水沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 13.5 - - - - - - - - - - - 13.5 13.5 13.5

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  224

その他の項目の検査結果

試 料 名:  西川水源 原水  (深井戸)

配水系統:  西川 浄水施設:  西川水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

西川水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  225

その他の項目の検査結果

試 料 名:  中島水源 原水  (深井戸)

配水系統:  中島 浄水施設:  中島水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

中島水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  226

その他の項目の検査結果

試 料 名:  生島水源 原水  (深井戸)

配水系統:  生島 浄水施設:  生島水源 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

生島水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             水温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 16.5 - - - - - - - - - - - 16.5 16.5 16.5

             水温 ℃ - 14.5 - - - - - - - - - - - 14.5 14.5 14.5

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  227

その他の項目の検査結果

試 料 名:  犬居水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  若身 浄水施設:  犬居浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

犬居水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 18.8 - - - - - - - - - - - 18.8 18.8 18.8

             水温 ℃ - 13.9 - - - - - - - - - - - 13.9 13.9 13.9

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 18.8 - - - - - - - - - - - 18.8 18.8 18.8

             水温 ℃ - 13.9 - - - - - - - - - - - 13.9 13.9 13.9

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  228

その他の項目の検査結果

試 料 名:  植田水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  豊岡 浄水施設:  植田浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

植田水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 13.1 - - - - - - - - - - - 13.1 13.1 13.1

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 13.1 - - - - - - - - - - - 13.1 13.1 13.1

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  229

その他の項目の検査結果

試 料 名:  気田第2水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  気田配水系 浄水施設:  気田第２水源浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

気田第2水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 22.1 - - - - - - - - - - - 22.1 22.1 22.1

             水温 ℃ - 14.6 - - - - - - - - - - - 14.6 14.6 14.6

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 22.1 - - - - - - - - - - - 22.1 22.1 22.1

             水温 ℃ - 14.6 - - - - - - - - - - - 14.6 14.6 14.6

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  230

その他の項目の検査結果

試 料 名:  平里第3水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  平里配水系 浄水施設:  平里浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

平里第3水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 20.5 - - - - - - - - - - - 20.5 20.5 20.5

             水温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 20.5 - - - - - - - - - - - 20.5 20.5 20.5

             水温 ℃ - 12.5 - - - - - - - - - - - 12.5 12.5 12.5

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  231

その他の項目の検査結果

試 料 名:  早川沢 原水  (表流水)

配水系統:  宮川配水系 浄水施設:  宮川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

早川沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  232

その他の項目の検査結果

試 料 名:  砂川第2水源 原水  (表流水)

配水系統:  砂川 浄水施設:  砂川浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

砂川第2水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.9 - - - - - - - - - - - 10.9 10.9 10.9

             水温 ℃ - 14.9 - - - - - - - - - - - 14.9 14.9 14.9

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 10.9 - - - - - - - - - - - 10.9 10.9 10.9

             水温 ℃ - 14.9 - - - - - - - - - - - 14.9 14.9 14.9

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  233

その他の項目の検査結果

試 料 名:  熊切水源 原水  (伏流水)

配水系統:  熊切 浄水施設:  熊切浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

熊切水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  234

その他の項目の検査結果

試 料 名:  杉水源 原水  (深井戸)

配水系統:  五和杉行師平 浄水施設:  五和配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

杉水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  235

その他の項目の検査結果

試 料 名:  川合第1水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  川合方面 浄水施設:  神妻浄水場 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

川合第1水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  236

その他の項目の検査結果

試 料 名:  佐高第3、4水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  中部・半場・佐久間方面 浄水施設:  中部低区配水池 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

佐高第3、4水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  237

その他の項目の検査結果

試 料 名:  平石沢 原水  (表流水)

配水系統:  山香 浄水施設:  山香浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

平石沢、役人沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 16.0 - - - - - - - - - - - 16.0 16.0 16.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  238

その他の項目の検査結果

試 料 名:  役人沢 原水  (表流水)

配水系統:  山香 浄水施設:  山香浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

平石沢、役人沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  239

その他の項目の検査結果

試 料 名:  出馬川 原水  (表流水)

配水系統:  浦川 浄水施設:  浦川浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

出馬川水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  240

その他の項目の検査結果

試 料 名:  大洞沢 原水  (表流水)

配水系統:  城西 浄水施設:  城西浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

大洞沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

             水温 ℃ - 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

             水温 ℃ - 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  241

その他の項目の検査結果

試 料 名:  相月沢 原水  (表流水)

配水系統:  相月 浄水施設:  相月浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

相月沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

             水温 ℃ - 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 7.0 - - - - - - - - - - - 7.0 7.0 7.0

             水温 ℃ - 8.0 - - - - - - - - - - - 8.0 8.0 8.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  242

その他の項目の検査結果

試 料 名:  半血沢 原水  (表流水)

配水系統:  大滝 浄水施設:  大滝浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

半血沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 15.0 - - - - - - - - - - - 15.0 15.0 15.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  243

その他の項目の検査結果

試 料 名:  ホンタニ沢 原水  (表流水)

配水系統:  野田 浄水施設:  野田浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

ホンタニ沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/17 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・晴 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  244

その他の項目の検査結果

試 料 名:  牧の沢 原水  (表流水)

配水系統:  上平山 浄水施設:  上平山浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

牧の沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/22 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - 晴・曇 - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 13.0 - - - - - - - - - - - 13.0 13.0 13.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  245

その他の項目の検査結果

試 料 名:  後河内川、アロウタ沢 原水  (表流水)

配水系統:  神原水系 浄水施設:  神原浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  246

その他の項目の検査結果

試 料 名:  新道、大里水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  神原水系 浄水施設:  神原浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             水温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  247

その他の項目の検査結果

試 料 名:  セドノ沢 原水  (表流水)

配水系統:  長尾水系 浄水施設:  長尾浄水場 急速ろ過、緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

セドノ沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 12.0 - - - - - - - - - - - 12.0 12.0 12.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  248

その他の項目の検査結果

試 料 名:  押沢 原水  (表流水)

配水系統:  向島水系 浄水施設:  向島浄水場 緩速ろ過処理方法:  

令和7年度

押沢水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  249

その他の項目の検査結果

試 料 名:  クルマヤ沢 原水  (表流水)

配水系統:  門桁 浄水施設:  門桁浄水場 急速ろ過処理方法:  

令和7年度

クルマヤ沢、セドノ沢(休止)水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 9.0 - - - - - - - - - - - 9.0 9.0 9.0

             水温 ℃ - 10.0 - - - - - - - - - - - 10.0 10.0 10.0

  ク01    大腸菌 - - 検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



種  別:  
p.  250

その他の項目の検査結果

試 料 名:  西浦水源 原水  (浅井戸)

配水系統:  西浦 浄水施設:  西浦配水地 塩素消毒処理方法:  

令和7年度

西浦水源水  源:  

   水質管理目標設定項目

  クリプトスポリジウム等対策指針

目標値検査項目 単位 結果 平均 最大 最小
             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -

             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

             残留塩素 mg/L - - - - - - - - - - - - - - - -

  管01    アンチモン及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管02    ウラン及びその化合物 mg/L 0.002 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管03    ニッケル及びその化合物 mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管05    1,2-ジクロロエタン mg/L 0.004 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管08    トルエン mg/L 0.4 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管09    フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L 0.08 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管10    亜塩素酸 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管12    二酸化塩素 mg/L 0.6 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管13    ジクロロアセトニトリル mg/L 0.01 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管14    抱水クロラール mg/L 0.02 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管15    農薬類 - 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管16    残留塩素 mg/L 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管17    カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L 10 以上 100 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管18    マンガン及びその化合物 mg/L 0.01 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管19    遊離炭酸 mg/L 20 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管20    1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管21    メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) mg/L 0.02 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管22    有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管23    臭気強度(TON) - 3 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管24    蒸発残留物 mg/L 30 以上 200 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管25    濁度 度 1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管26    pH値 - 7.5 程度 - - - - - - - - - - - - - - -

  管27    腐食性(ランゲリア指数) - -1程度以上とし、極力0に近づける - - - - - - - - - - - - - - -

  管28    従属栄養細菌 個/mL 2000 以下 (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

  管29    1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管30    アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.1 以下 - - - - - - - - - - - - - - -

  管31    PFOS及びPFOA mg/L 0.00005 以下  (暫定) - - - - - - - - - - - - - - -

-検査項目 単位 結果 平均 最大 最小

             採水月日 - - 2025/04/15 - - - - - - - - - - - - - -

             天候(前日・当日) - - - - - - - - - - - - - - - - -
             気温 ℃ - 14.0 - - - - - - - - - - - 14.0 14.0 14.0

             水温 ℃ - 11.0 - - - - - - - - - - - 11.0 11.0 11.0

  ク01    大腸菌 - - 不検出 - - - - - - - - - - - - - -

  ク02    嫌気性芽胞細菌 個/mL - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0

  ク03    クリプトスポリジウム 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -

  ク04    ジアルジア 個/20L - - - - - - - - - - - - - - - -



令和7年度 毎日検査の結果 p. 251

採水地点:    森田

配水系統:    配水系統:    大原浄水場系統 浄水施設:    大原浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.20
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.20
18 無色 透明 0.20
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.20
29 無色 透明 0.20
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.20 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 - - 0.20
最大 - - 0.20
最小 - - 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 252

採水地点:    住吉

配水系統:    配水系統:    大原浄水場系統 浄水施設:    大原浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

1 0.02 0.17 0.46
2 0.02 0.19 0.46
3 0.02 0.16 0.44
4 0.02 0.16 0.43
5 0.02 0.15 0.43
6 0.02 0.15 0.42
7 0.02 0.15 0.43
8 0.02 0.15 0.42
9 0.02 0.15 0.44
10 0.02 0.14 0.47
11 0.02 0.14 0.47
12 0.02 0.15 0.46
13 0.02 0.15 0.46
14 0.01 0.15 0.46
15 0.01 0.16 0.46
16 0.01 0.15 0.46
17 0.02 0.14 0.45
18 0.02 0.14 0.45
19 0.02 0.14 0.45
20 0.01 0.12 0.44
21 0.02 0.14 0.44
22 0.02 0.14 0.45
23 0.02 0.13 0.44
24 0.01 0.14 0.43
25 0.02 0.14 0.43
26 0.02 0.14 0.43
27 0.02 0.14 0.42
28 0.02 0.14 0.42
29 0.02 0.14 0.42
30 0.02 0.15 0.42
31

平均 0.02 0.15 0.44
最大 0.02 0.19 0.47
最小 0.01 0.12 0.42

年間 色度
(度)

濁度
(度)

残留塩素
(mg/L)

平均 0.02 0.15 0.44
最大 0.02 0.19 0.47
最小 0.01 0.12 0.42



令和7年度 毎日検査の結果 p. 253

採水地点:    小松

配水系統:    配水系統:    大原浄水場系統 浄水施設:    大原浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    天竜川表流水、半田2号井、平口4号井〜5号井、県水(都田・於呂)

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.40
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.40
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.40
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.40
31

平均 - - 0.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.40 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.40
最大 0.40
最小 0.40



令和7年度 毎日検査の結果 p. 254

採水地点:    松島

配水系統:    配水系統:    常光浄水場系統 浄水施設:    常光浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    天竜川伏流水、常光1号井〜5号井、豊西2号井〜3号井

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無所 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.30
最大 0.30
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 255

採水地点:    高丘

配水系統:    配水系統:    都田配水場系統 浄水施設:    都田配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    県水(都田)

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.40
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.40
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.40
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.40
31

平均 - - 0.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.40 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.40
最大 0.40
最小 0.40



令和7年度 毎日検査の結果 p. 256

採水地点:    滝沢

配水系統:    配水系統:    都田配水場系統 浄水施設:    都田配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    県水(都田)

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.20
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.20
18 無色 透明 0.20
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.20
29 無色 透明 0.20
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.20 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.20
最大 0.20
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 257

採水地点:    馬郡

配水系統:    配水系統:    深萩配水場系統 浄水施設:    深萩配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    県水(都田)

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.20
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.20
18 無色 透明 0.20
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.20
29 無色 透明 0.20
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.20 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.20
最大 0.20
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 258

採水地点:    中条

配水系統:    配水系統:    寺島配水場系統 浄水施設:    寺島配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    高畑1号井〜2号井、県水(寺谷)

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.35
5 無色 透明 0.35
6 無色 透明 0.35
7 無色 透明 0.35
8 無色 透明 0.35
9 無色 透明 0.35
10 無色 透明 0.35
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.35
16 無色 透明 0.35
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.35
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.35
24 無色 透明 0.35
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.35
27 無色 透明 0.35
28 無色 透明 0.35
29 無色 透明 0.35
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.35 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.36
最大 0.40
最小 0.35



令和7年度 毎日検査の結果 p. 259

採水地点:    中瀬

配水系統:    配水系統:    永島配水場系統 浄水施設:    永島配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    永島1号井〜4号井

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.40
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.40
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.40
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.45
31

平均 - - 0.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.45 - -
最小 - - 0.40 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.40
最大 0.45
最小 0.40



令和7年度 毎日検査の結果 p. 260

採水地点:    豊保

配水系統:    配水系統:    上島配水場系統 浄水施設:    上島配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    上島1号井〜2号井

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.40
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.40
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.40
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.40
31

平均 - - 0.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.40 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.40
最大 0.40
最小 0.40



令和7年度 毎日検査の結果 p. 261

採水地点:    新原

配水系統:    配水系統:    小林配水場系統 浄水施設:    小林配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    小林1号井〜3号井

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.35
7 無色 透明 0.35
8 無色 透明 0.35
9 無色 透明 0.35
10 無色 透明 0.35
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.40
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.40
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.40
31

平均 - - 0.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.35 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.39
最大 0.40
最小 0.35



令和7年度 毎日検査の結果 p. 262

採水地点:    大平

配水系統:    配水系統:    四大地・堀谷配水系統 浄水施設:    堀谷配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    県水(於呂)

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.30
最大 0.30
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 263

採水地点:    内野台

配水系統:    配水系統:    宮口配水場系統など 浄水施設:    ※ 処理方法:    - 水  源  :    県水(於呂)

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.29
最大 0.30
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 264

採水地点:    気賀 (中央)

配水系統:    配水系統:    中央配水場系統 浄水施設:    中央配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    茂塚水源、森水源、東部1号井〜2号井

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.30
最大 0.30
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 265

採水地点:    中川

配水系統:    配水系統:    瀬戸配水場系統 浄水施設:    瀬戸配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    県水(都田)

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.40
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.40
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.40
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.40
31

平均 - - 0.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.40 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.40
最大 0.40
最小 0.40



令和7年度 毎日検査の結果 p. 266

採水地点:    気賀 (西部)

配水系統:    配水系統:    西部配水系統 浄水施設:    新西部配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    県水(都田)

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.30
最大 0.30
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 267

採水地点:    広岡

配水系統:    配水系統:    大室山配水系統 浄水施設:    金指東水源 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    金指東水源、県水(都田)

令和8年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.32
最大 0.40
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 268

採水地点:    奥山

配水系統:    配水系統:    白山配水系統 浄水施設:    白山配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    県水(都田)

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.40
31

平均 - - 0.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.36
最大 0.40
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 269

採水地点:    花平

配水系統:    配水系統:    白山配水系統 浄水施設:    井伊谷配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.31
最大 0.40
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 270

採水地点:    伊平

配水系統:    配水系統:    坂田金指配水系統 浄水施設:    谷津ポンプ場、伊平ポンプ場 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    坂田水源、金指西水源、県水(都田)

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.40
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.40
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.40
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.39
最大 0.40
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 271

採水地点:    川名

配水系統:    配水系統:    仏坂配水系統 浄水施設:    仏坂配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    坂田金指配水系統

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.40
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.40
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.40
16 無色 透明 0.40
17 無色 透明 0.40
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.40
31

平均 - - 0.40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.40 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.40
最大 0.40
最小 0.40



令和7年度 毎日検査の結果 p. 272

採水地点:    狩宿

配水系統:    配水系統:    仏坂配水系統 浄水施設:    仏坂配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    坂田金指配水系統

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.30
最大 0.30
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 273

採水地点:    渋川

配水系統:    配水系統:    寺野 浄水施設:    寺野浄水場 処理方法:    緩速ろ過 水  源  :    寺野川

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.40
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.40
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.40
11 無色 透明 0.40
12 無色 透明 0.40
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.40
19 無色 透明 0.40
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.40
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.40
30 無色 透明 0.40
31

平均 - - 0.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.35
最大 0.40
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 274

採水地点:    日比沢

配水系統:    配水系統:    三ヶ日配水系統 浄水施設:    三ヶ日配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    三ヶ日1号井、県水(都田)

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.41
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.39
4 無色 透明 0.39
5 無色 透明 0.39
6 無色 透明 0.37
7 無色 透明 0.37
8 無色 透明 0.37
9 無色 透明 0.36
10 無色 透明 0.36
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.34
13 無色 透明 0.34
14 無色 透明 0.33
15 無色 透明 0.33
16 無色 透明 0.35
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.33
19 無色 透明 0.32
20 無色 透明 0.31
21 無色 透明 0.31
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.29
24 無色 透明 0.29
25 無色 透明 0.29
26 無色 透明 0.32
27 無色 透明 0.34
28 無色 透明 0.35
29 無色 透明 0.35
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.41 - -
最小 - - 0.29 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.35
最大 0.41
最小 0.29



令和7年度 毎日検査の結果 p. 275

採水地点:    大谷

配水系統:    配水系統:    都筑配水系 浄水施設:    都筑配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    県水(都田)

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.42
2 無色 透明 0.46
3 無色 透明 0.48
4 無色 透明 0.48
5 無色 透明 0.48
6 無色 透明 0.48
7 無色 透明 0.47
8 無色 透明 0.46
9 無色 透明 0.46
10 無色 透明 0.46
11 無色 透明 0.45
12 無色 透明 0.46
13 無色 透明 0.45
14 無色 透明 0.46
15 無色 透明 0.45
16 無色 透明 0.47
17 無色 透明 0.46
18 無色 透明 0.44
19 無色 透明 0.43
20 無色 透明 0.43
21 無色 透明 0.42
22 無色 透明 0.41
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.39
26 無色 透明 0.39
27 無色 透明 0.38
28 無色 透明 0.36
29 無色 透明 0.37
30 無色 透明 0.36
31

平均 - - 0.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.48 - -
最小 - - 0.36 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.43
最大 0.48
最小 0.36



令和7年度 毎日検査の結果 p. 276

採水地点:    二俣 (皆原)

配水系統:    配水系統:    皆原配水場系統 浄水施設:    皆原配水池 処理方法:    - 水  源  :    県水(寺谷)

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.35
2 無色 透明 0.35
3 無色 透明 0.35
4 無色 透明 0.35
5 無色 透明 0.35
6 無色 透明 0.35
7 無色 透明 0.35
8 無色 透明 0.35
9 無色 透明 0.35
10 無色 透明 0.35
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.35
14 無色 透明 0.35
15 無色 透明 0.35
16 無色 透明 0.35
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.35
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.35
24 無色 透明 0.35
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.35
27 無色 透明 0.35
28 無色 透明 0.35
29 無色 透明 0.35
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.35 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.35
最大 0.35
最小 0.35



令和7年度 毎日検査の結果 p. 277

採水地点:    二俣 (大園)

配水系統:    配水系統:    大園配水系統 浄水施設:    大園水源 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    大園水源

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.35
2 無色 透明 0.35
3 無色 透明 0.35
4 無色 透明 0.35
5 無色 透明 0.35
6 無色 透明 0.35
7 無色 透明 0.35
8 無色 透明 0.35
9 無色 透明 0.35
10 無色 透明 0.35
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.35
14 無色 透明 0.35
15 無色 透明 0.35
16 無色 透明 0.35
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.35
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.35
24 無色 透明 0.35
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.35
27 無色 透明 0.35
28 無色 透明 0.35
29 無色 透明 0.35
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.35 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.35
最大 0.35
最小 0.35



令和7年度 毎日検査の結果 p. 278

採水地点:    山東

配水系統:    配水系統:    船明配水系統 浄水施設:    船明水源 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    船明水源

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.45
2 無色 透明 0.45
3 無色 透明 0.48
4 無色 透明 0.47
5 無色 透明 0.47
6 無色 透明 0.45
7 無色 透明 0.45
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.45
10 無色 透明 0.45
11 無色 透明 0.47
12 無色 透明 0.48
13 無色 透明 0.35
14 無色 透明 0.43
15 無色 透明 0.48
16 無色 透明 0.45
17 無色 透明 0.48
18 無色 透明 0.45
19 無色 透明 0.45
20 無色 透明 0.48
21 無色 透明 0.47
22 無色 透明 0.45
23 無色 透明 0.45
24 無色 透明 0.45
25 無色 透明 0.48
26 無色 透明 0.45
27 無色 透明 0.45
28 無色 透明 0.45
29 無色 透明 0.45
30 無色 透明 0.45
31

平均 - - 0.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.48 - -
最小 - - 0.35 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.45
最大 0.48
最小 0.35



令和7年度 毎日検査の結果 p. 279

採水地点:    熊

配水系統:    配水系統:    熊市場 浄水施設:    熊市場浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    阿多古川

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.27
4 無色 透明 0.27
5 無色 透明 0.27
6 無色 透明 0.27
7 無色 透明 0.27
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.28
11 無色 透明 0.28
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.27
15 無色 透明 0.27
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.33
19 無色 透明 0.33
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.32
23 無色 透明 0.32
24 無色 透明 0.27
25 無色 透明 0.27
26 無色 透明 0.35
27 無色 透明 0.35
28 無色 透明 0.33
29 無色 透明 0.33
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.29
最大 0.35
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 280

採水地点:    長沢

配水系統:    配水系統:    長沢 浄水施設:    長沢浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    西阿多古川

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.35
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.27
4 無色 透明 0.27
5 無色 透明 0.27
6 無色 透明 0.28
7 無色 透明 0.28
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.27
13 無色 透明 0.27
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.28
21 無色 透明 0.28
22 無色 透明 0.28
23 無色 透明 0.28
24 無色 透明 0.35
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.45
27 無色 透明 0.45
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.33
31

平均 - - 0.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.45 - -
最小 - - 0.27 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.31
最大 0.45
最小 0.27



令和7年度 毎日検査の結果 p. 281

採水地点:    芦窪

配水系統:    配水系統:    芦窪 浄水施設:    芦窪浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    奥平川1、奥平川2

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.27
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.27
4 無色 透明 0.37
5 無色 透明 0.37
6 無色 透明 0.32
7 無色 透明 0.32
8 無色 透明 0.40
9 無色 透明 0.40
10 無色 透明 0.35
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.35
14 無色 透明 0.33
15 無色 透明 0.33
16 無色 透明 0.35
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.33
19 無色 透明 0.33
20 無色 透明 0.27
21 無色 透明 0.27
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.35
24 無色 透明 0.35
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.27
29 無色 透明 0.27
30 無色 透明 0.32
31

平均 - - 0.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.32
最大 0.40
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 282

採水地点:    西藤平

配水系統:    配水系統:    西藤平 浄水施設:    西藤平浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    カマンド沢川

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.45
2 無色 透明 0.50
3 無色 透明 0.50
4 無色 透明 0.50
5 無色 透明 0.50
6 無色 透明 0.55
7 無色 透明 0.55
8 無色 透明 0.50
9 無色 透明 0.50
10 無色 透明 0.48
11 無色 透明 0.48
12 無色 透明 0.55
13 無色 透明 0.55
14 無色 透明 0.55
15 無色 透明 0.55
16 無色 透明 0.50
17 無色 透明 0.50
18 無色 透明 0.45
19 無色 透明 0.45
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.45
23 無色 透明 0.45
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.45
27 無色 透明 0.45
28 無色 透明 0.45
29 無色 透明 0.45
30 無色 透明 0.50
31

平均 - - 0.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.55 - -
最小 - - 0.40 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.48
最大 0.55
最小 0.40



令和7年度 毎日検査の結果 p. 283

採水地点:    石神

配水系統:    配水系統:    石神 浄水施設:    石神浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    石神水源

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.25
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.23
7 無色 透明 0.23
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.27
11 無色 透明 0.27
12 無色 透明 0.27
13 無色 透明 0.27
14 無色 透明 0.23
15 無色 透明 0.23
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.25
24 無色 透明 0.27
25 無色 透明 0.27
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.27
29 無色 透明 0.27
30 無色 透明 0.27
31

平均 - - 0.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.27 - -
最小 - - 0.23 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.25
最大 0.27
最小 0.23



令和7年度 毎日検査の結果 p. 284

採水地点:    青谷

配水系統:    配水系統:    両島 浄水施設:    両島浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    両島水源

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.23
2 無色 透明 0.23
3 無色 透明 0.23
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.27
9 無色 透明 0.27
10 無色 透明 0.28
11 無色 透明 0.28
12 無色 透明 0.27
13 無色 透明 0.27
14 無色 透明 0.27
15 無色 透明 0.27
16 無色 透明 0.28
17 無色 透明 0.28
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.28
23 無色 透明 0.28
24 無色 透明 0.28
25 無色 透明 0.28
26 無色 透明 0.27
27 無色 透明 0.27
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.28
31

平均 - - 0.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.23 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.27
最大 0.35
最小 0.23



令和7年度 毎日検査の結果 p. 285

採水地点:    渡ヶ島

配水系統:    配水系統:    渡ケ島地区 浄水施設:    渡ケ島浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    渡ケ島水源

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.35
3 無色 透明 0.35
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.28
7 無色 透明 0.28
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.27
23 無色 透明 0.27
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.28
29 無色 透明 0.28
30 無色 透明 0.33
31

平均 - - 0.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.30
最大 0.35
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 286

採水地点:    緑恵台

配水系統:    配水系統:    緑恵台地区 浄水施設:    緑恵台水源 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    緑恵台水源

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.28
2 無色 透明 0.35
3 無色 透明 0.35
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.27
7 無色 透明 0.27
8 無色 透明 0.33
9 無色 透明 0.33
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.28
13 無色 透明 0.28
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.32
17 無色 透明 0.32
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.38
21 無色 透明 0.38
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.35
24 無色 透明 0.35
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.35
27 無色 透明 0.35
28 無色 透明 0.33
29 無色 透明 0.33
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.38 - -
最小 - - 0.27 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.33
最大 0.38
最小 0.27



令和7年度 毎日検査の結果 p. 287

採水地点:    月

配水系統:    配水系統:    月 浄水施設:    月浄水場 処理方法:    緩速ろ過 水  源  :    谷沢川

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.25
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.25
24 無色 透明 0.25
25 無色 透明 0.25
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.25 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.25
最大 0.25
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 288

採水地点:    谷山

配水系統:    配水系統:    横山町 浄水施設:    横山町配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    横山町水源

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.32
2 無色 透明 0.32
3 無色 透明 0.32
4 無色 透明 0.32
5 無色 透明 0.33
6 無色 透明 0.33
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.35
10 無色 透明 0.35
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.37
14 無色 透明 0.37
15 無色 透明 0.33
16 無色 透明 0.33
17 無色 透明 0.38
18 無色 透明 0.38
19 無色 透明 0.37
20 無色 透明 0.37
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.33
24 無色 透明 0.33
25 無色 透明 0.37
26 無色 透明 0.37
27 無色 透明 0.28
28 無色 透明 0.28
29 無色 透明 0.38
30 無色 透明 0.38
31

平均 - - 0.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.38 - -
最小 - - 0.28 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.34
最大 0.38
最小 0.28



令和7年度 毎日検査の結果 p. 289

採水地点:    東雲名

配水系統:    配水系統:    東雲名 浄水施設:    東雲名浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    東雲名水源

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.20
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.22
16 無色 透明 0.22
17 無色 透明 0.22
18 無色 透明 0.22
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.22
26 無色 透明 0.22
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.20
29 無色 透明 0.20
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.22 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.20
最大 0.22
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 290

採水地点:    横川

配水系統:    配水系統:    横川 浄水施設:    横川浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    二俣川

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.27
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.37
6 無色 透明 0.37
7 無色 透明 0.37
8 無色 透明 0.37
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.37
14 無色 透明 0.37
15 無色 透明 0.28
16 無色 透明 0.28
17 無色 透明 0.28
18 無色 透明 0.28
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.28
22 無色 透明 0.28
23 無色 透明 0.40
24 無色 透明 0.40
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.40 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.32
最大 0.40
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 291

採水地点:    只来

配水系統:    配水系統:    上只来 浄水施設:    上只来浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    上只来水源

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.27
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.23
8 無色 透明 0.23
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.22
18 無色 透明 0.22
19 無色 透明 0.27
20 無色 透明 0.27
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.22
24 無色 透明 0.22
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.22
28 無色 透明 0.22
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.22 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.26
最大 0.35
最小 0.22



令和7年度 毎日検査の結果 p. 292

採水地点:    下百古里

配水系統:    配水系統:    下百古里 浄水施設:    下百古里浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    奥水沢

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.27
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.28
4 無色 透明 0.28
5 無色 透明 0.35
6 無色 透明 0.35
7 無色 透明 0.27
8 無色 透明 0.27
9 無色 透明 0.35
10 無色 透明 0.35
11 無色 透明 0.48
12 無色 透明 0.48
13 無色 透明 0.45
14 無色 透明 0.45
15 無色 透明 0.38
16 無色 透明 0.38
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.38
20 無色 透明 0.38
21 無色 透明 0.45
22 無色 透明 0.45
23 無色 透明 0.48
24 無色 透明 0.48
25 無色 透明 0.38
26 無色 透明 0.38
27 無色 透明 0.45
28 無色 透明 0.45
29 無色 透明 0.45
30 無色 透明 0.45
31

平均 - - 0.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.48 - -
最小 - - 0.27 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.38
最大 0.48
最小 0.27



令和7年度 毎日検査の結果 p. 293

採水地点:    大嶺

配水系統:    配水系統:    西川 浄水施設:    西川水源 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    西川水源

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.27
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.28
4 無色 透明 0.28
5 無色 透明 0.23
6 無色 透明 0.23
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.27
12 無色 透明 0.27
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.23
18 無色 透明 0.23
19 無色 透明 0.22
20 無色 透明 0.22
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.27
24 無色 透明 0.27
25 無色 透明 0.23
26 無色 透明 0.23
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.35
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.22 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.26
最大 0.35
最小 0.22



令和7年度 毎日検査の結果 p. 294

採水地点:    戸倉

配水系統:    配水系統:    中島 浄水施設:    中島水源 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    中島水源

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.22
4 無色 透明 0.22
5 無色 透明 0.23
6 無色 透明 0.23
7 無色 透明 0.23
8 無色 透明 0.23
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.23
12 無色 透明 0.23
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.22
18 無色 透明 0.22
19 無色 透明 0.22
20 無色 透明 0.22
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.23
24 無色 透明 0.23
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.22
28 無色 透明 0.22
29 無色 透明 0.22
30 無色 透明 0.22
31

平均 - - 0.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.23 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.21
最大 0.23
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 295

採水地点:    瀬尻

配水系統:    配水系統:    生島 浄水施設:    生島水源 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    生島水源

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.27
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.28
4 無色 透明 0.28
5 無色 透明 0.28
6 無色 透明 0.28
7 無色 透明 0.28
8 無色 透明 0.28
9 無色 透明 0.27
10 無色 透明 0.27
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.23
16 無色 透明 0.23
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.27
24 無色 透明 0.27
25 無色 透明 0.25
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.23 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.26
最大 0.30
最小 0.23



令和7年度 毎日検査の結果 p. 296

採水地点:    犬居

配水系統:    配水系統:    若身 浄水施設:    犬居浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    犬居水源

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.34
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.27
5 無色 透明 0.27
6 無色 透明 0.28
7 無色 透明 0.28
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.39
13 無色 透明 0.39
14 無色 透明 0.51
15 無色 透明 0.51
16 無色 透明 0.47
17 無色 透明 0.47
18 無色 透明 0.38
19 無色 透明 0.38
20 無色 透明 0.37
21 無色 透明 0.37
22 無色 透明 0.43
23 無色 透明 0.43
24 無色 透明 0.41
25 無色 透明 0.41
26 無色 透明 0.38
27 無色 透明 0.38
28 無色 透明 0.36
29 無色 透明 0.36
30 無色 透明 0.36
31

平均 - - 0.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.51 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.35
最大 0.51
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 297

採水地点:    平野

配水系統:    配水系統:    若身 浄水施設:    犬居浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    犬居水源

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.36
2 無色 透明 0.25
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.34
5 無色 透明 0.34
6 無色 透明 0.32
7 無色 透明 0.32
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.41
13 無色 透明 0.41
14 無色 透明 0.49
15 無色 透明 0.49
16 無色 透明 0.47
17 無色 透明 0.47
18 無色 透明 0.37
19 無色 透明 0.37
20 無色 透明 0.35
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.43
23 無色 透明 0.43
24 無色 透明 0.42
25 無色 透明 0.42
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.37
29 無色 透明 0.37
30 無色 透明 0.36
31

平均 - - 0.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.49 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.36
最大 0.49
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 298

採水地点:    野尻

配水系統:    配水系統:    豊岡 浄水施設:    植田浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    植田水源

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.34
2 無色 透明 0.34
3 無色 透明 0.37
4 無色 透明 0.37
5 無色 透明 0.38
6 無色 透明 0.38
7 無色 透明 0.33
8 無色 透明 0.33
9 無色 透明 0.36
10 無色 透明 0.36
11 無色 透明 0.38
12 無色 透明 0.38
13 無色 透明 0.35
14 無色 透明 0.35
15 無色 透明 0.36
16 無色 透明 0.36
17 無色 透明 0.39
18 無色 透明 0.39
19 無色 透明 0.39
20 無色 透明 0.39
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.33
24 無色 透明 0.33
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.35
27 無色 透明 0.55
28 無色 透明 0.55
29 無色 透明 0.38
30 無色 透明 0.38
31

平均 - - 0.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.55 - -
最小 - - 0.33 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.37
最大 0.55
最小 0.33



令和7年度 毎日検査の結果 p. 299

採水地点:    赤岡

配水系統:    配水系統:    豊岡 浄水施設:    植田浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    植田水源

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.32
2 無色 透明 0.32
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.31
10 無色 透明 0.31
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.27
14 無色 透明 0.27
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.28
20 無色 透明 0.28
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.31
24 無色 透明 0.31
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.35
28 無色 透明 0.35
29 無色 透明 0.35
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.27 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.31
最大 0.35
最小 0.27



令和7年度 毎日検査の結果 p. 300

採水地点:    金川

配水系統:    配水系統:    気田配水系 浄水施設:    気田第２水源浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    気田第2水源

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.49
2 無色 透明 0.49
3 無色 透明 0.48
4 無色 透明 0.48
5 無色 透明 0.49
6 無色 透明 0.49
7 無色 透明 0.48
8 無色 透明 0.48
9 無色 透明 0.47
10 無色 透明 0.47
11 無色 透明 0.47
12 無色 透明 0.47
13 無色 透明 0.45
14 無色 透明 0.45
15 無色 透明 0.47
16 無色 透明 0.47
17 無色 透明 0.48
18 無色 透明 0.48
19 無色 透明 0.46
20 無色 透明 0.46
21 無色 透明 0.46
22 無色 透明 0.46
23 無色 透明 0.45
24 無色 透明 0.45
25 無色 透明 0.47
26 無色 透明 0.47
27 無色 透明 0.41
28 無色 透明 0.41
29 無色 透明 0.46
30 無色 透明 0.46
31

平均 - - 0.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.49 - -
最小 - - 0.41 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.47
最大 0.49
最小 0.41



令和7年度 毎日検査の結果 p. 301

採水地点:    気田

配水系統:    配水系統:    気田配水系 浄水施設:    気田第２水源浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    気田第2水源

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.48
2 無色 透明 0.48
3 無色 透明 0.49
4 無色 透明 0.49
5 無色 透明 0.42
6 無色 透明 0.42
7 無色 透明 0.50
8 無色 透明 0.50
9 無色 透明 0.46
10 無色 透明 0.46
11 無色 透明 0.50
12 無色 透明 0.50
13 無色 透明 0.47
14 無色 透明 0.47
15 無色 透明 0.48
16 無色 透明 0.48
17 無色 透明 0.47
18 無色 透明 0.47
19 無色 透明 0.48
20 無色 透明 0.48
21 無色 透明 0.47
22 無色 透明 0.47
23 無色 透明 0.47
24 無色 透明 0.47
25 無色 透明 0.47
26 無色 透明 0.47
27 無色 透明 0.49
28 無色 透明 0.49
29 無色 透明 0.46
30 無色 透明 0.46
31

平均 - - 0.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.50 - -
最小 - - 0.42 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.47
最大 0.50
最小 0.42



令和7年度 毎日検査の結果 p. 302

採水地点:    篠原

配水系統:    配水系統:    気田配水系 浄水施設:    気田第２水源浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    気田第2水源

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.40
2 無色 透明 0.40
3 無色 透明 0.42
4 無色 透明 0.42
5 無色 透明 0.40
6 無色 透明 0.40
7 無色 透明 0.44
8 無色 透明 0.44
9 無色 透明 0.44
10 無色 透明 0.44
11 無色 透明 0.41
12 無色 透明 0.41
13 無色 透明 0.40
14 無色 透明 0.40
15 無色 透明 0.45
16 無色 透明 0.45
17 無色 透明 0.44
18 無色 透明 0.44
19 無色 透明 0.42
20 無色 透明 0.42
21 無色 透明 0.43
22 無色 透明 0.43
23 無色 透明 0.43
24 無色 透明 0.43
25 無色 透明 0.40
26 無色 透明 0.40
27 無色 透明 0.40
28 無色 透明 0.40
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.45 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.41
最大 0.45
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 303

採水地点:    里原

配水系統:    配水系統:    平里配水系 浄水施設:    平里浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    平里第3水源

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.48
2 無色 透明 0.48
3 無色 透明 0.43
4 無色 透明 0.43
5 無色 透明 0.36
6 無色 透明 0.36
7 無色 透明 0.43
8 無色 透明 0.43
9 無色 透明 0.48
10 無色 透明 0.48
11 無色 透明 0.42
12 無色 透明 0.42
13 無色 透明 0.49
14 無色 透明 0.49
15 無色 透明 0.50
16 無色 透明 0.50
17 無色 透明 0.44
18 無色 透明 0.44
19 無色 透明 0.41
20 無色 透明 0.41
21 無色 透明 0.42
22 無色 透明 0.42
23 無色 透明 0.47
24 無色 透明 0.47
25 無色 透明 0.49
26 無色 透明 0.49
27 無色 透明 0.45
28 無色 透明 0.45
29 無色 透明 0.51
30 無色 透明 0.51
31

平均 - - 0.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.51 - -
最小 - - 0.36 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.45
最大 0.51
最小 0.36



令和7年度 毎日検査の結果 p. 304

採水地点:    高瀬

配水系統:    配水系統:    宮川配水系 浄水施設:    宮川浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    早川沢

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.31
3 無色 透明 0.31
4 無色 透明 0.33
5 無色 透明 0.33
6 無色 透明 0.34
7 無色 透明 0.34
8 無色 透明 0.36
9 無色 透明 0.36
10 無色 透明 0.36
11 無色 透明 0.36
12 無色 透明 0.36
13 無色 透明 0.36
14 無色 透明 0.34
15 無色 透明 0.34
16 無色 透明 0.31
17 無色 透明 0.31
18 無色 透明 0.34
19 無色 透明 0.34
20 無色 透明 0.40
21 無色 透明 0.40
22 無色 透明 0.41
23 無色 透明 0.41
24 無色 透明 0.42
25 無色 透明 0.42
26 無色 透明 0.34
27 無色 透明 0.34
28 無色 透明 0.36
29 無色 透明 0.36
30 無色 透明 0.37
31

平均 - - 0.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.42 - -
最小 - - 0.30 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.35
最大 0.42
最小 0.30



令和7年度 毎日検査の結果 p. 305

採水地点:    砂川

配水系統:    配水系統:    砂川 浄水施設:    砂川浄水場 処理方法:    緩速ろ過 水  源  :    砂川第2水源

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.26
2 無色 透明 0.32
3 無色 透明 0.32
4 無色 透明 0.29
5 無色 透明 0.29
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.24
9 無色 透明 0.24
10 無色 透明 0.34
11 無色 透明 0.34
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.27
15 無色 透明 0.27
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.27
19 無色 透明 0.27
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.24
25 無色 透明 0.24
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.32
29 無色 透明 0.32
30 無色 透明 0.27
31

平均 - - 0.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.34 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.28
最大 0.34
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 306

採水地点:    熊切

配水系統:    配水系統:    熊切 浄水施設:    熊切浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    熊切水源

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.28
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.27
4 無色 透明 0.29
5 無色 透明 0.29
6 無色 透明 0.32
7 無色 透明 0.32
8 無色 透明 0.27
9 無色 透明 0.27
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.27
13 無色 透明 0.27
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.27
17 無色 透明 0.27
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.28
23 無色 透明 0.28
24 無色 透明 0.37
25 無色 透明 0.37
26 無色 透明 0.37
27 無色 透明 0.37
28 無色 透明 0.27
29 無色 透明 0.27
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.37 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.29
最大 0.37
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 307

採水地点:    五和

配水系統:    配水系統:    五和杉行師平 浄水施設:    五和配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    杉水源

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.27
3 無色 透明 0.27
4 無色 透明 0.27
5 無色 透明 0.27
6 無色 透明 0.27
7 無色 透明 0.27
8 無色 透明 0.28
9 無色 透明 0.28
10 無色 透明 0.28
11 無色 透明 0.28
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.27
15 無色 透明 0.27
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.28
21 無色 透明 0.28
22 無色 透明 0.27
23 無色 透明 0.27
24 無色 透明 0.27
25 無色 透明 0.27
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.28
最大 0.30
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 308

採水地点:    川合

配水系統:    配水系統:    川合方面 浄水施設:    神妻浄水場 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    川合第1水源

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.25
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.25
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.25 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.24
最大 0.25
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 309

採水地点:    半場

配水系統:    配水系統:    中部・半場・佐久間方面 浄水施設:    中部低区配水池 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    佐高第3、4水源

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.35
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.30
18 無色 透明 0.20
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.30
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.29
最大 0.35
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 310

採水地点:    西渡

配水系統:    配水系統:    山香 浄水施設:    山香浄水場 処理方法:    緩速ろ過 水  源  :    平石沢、役人沢

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.20
18 無色 透明 0.20
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.20
29 無色 透明 0.20
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.21
最大 0.30
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 311

採水地点:    浦川

配水系統:    配水系統:    浦川 浄水施設:    浦川浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    出馬川

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.25
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.20
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.20
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.22
最大 0.30
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 312

採水地点:    芋堀

配水系統:    配水系統:    城西 浄水施設:    城西浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    大洞沢

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.20
18 無色 透明 0.20
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.25
24 無色 透明 0.25
25 無色 透明 0.25
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.20
29 無色 透明 0.20
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.25 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.23
最大 0.25
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 313

採水地点:    相月

配水系統:    配水系統:    相月 浄水施設:    相月浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    相月沢

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.30
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.30
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.25
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.30
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.26
最大 0.30
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 314

採水地点:    早瀬

配水系統:    配水系統:    早瀬 浄水施設:    早瀬浄水場 処理方法:    緩速ろ過 水  源  :    境上沢

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.25
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.25
24 無色 透明 0.25
25 無色 透明 0.25
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.25 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.24
最大 0.25
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 315

採水地点:    川上

配水系統:    配水系統:    川上 浄水施設:    川上浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    奥山川

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.20
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.35
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.30
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.35
24 無色 透明 0.30
25 無色 透明 0.30
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.26
最大 0.35
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 316

採水地点:    大滝

配水系統:    配水系統:    大滝 浄水施設:    大滝浄水場 処理方法:    緩速ろ過 水  源  :    半血沢

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.20
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.20
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.20
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.25
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.20
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.25 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.21
最大 0.25
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 317

採水地点:    野田

配水系統:    配水系統:    野田 浄水施設:    野田浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    ホンタニ沢

令和7年 令和8年
土 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

金 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.25
3 無色 透明 0.25
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.25
24 無色 透明 0.25
25 無色 透明 0.25
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.20
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.30 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.24
最大 0.30
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 318

採水地点:    上平山

配水系統:    配水系統:    上平山 浄水施設:    上平山浄水場 処理方法:    緩速ろ過 水  源  :    牧の沢

令和7年 令和8年
木 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

水 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.20
2 無色 透明 0.20
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.20
5 無色 透明 0.20
6 無色 透明 0.20
7 無色 透明 0.20
8 無色 透明 0.20
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.20
11 無色 透明 0.20
12 無色 透明 0.20
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.20
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.20
28 無色 透明 0.20
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.25
31

平均 - - 0.22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.25 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.22
最大 0.25
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 319

採水地点:    向市場

配水系統:    配水系統:    神原水系 浄水施設:    神原浄水場 処理方法:    急速ろ過、緩速ろ過 水  源  :    後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

令和7年 令和8年
火 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.25
14 無色 透明 0.25
15 無色 透明 0.25
16 無色 透明 0.25
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.35
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.30
23 無色 透明 0.30
24 無色 透明 0.25
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.25
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.28
最大 0.35
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 320

採水地点:    尾呂

配水系統:    配水系統:    長尾水系 浄水施設:    長尾浄水場 処理方法:    急速ろ過、緩速ろ過 水  源  :    セドノ沢

令和7年 令和8年
日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

土 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.30
11 無色 透明 0.30
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.35
14 無色 透明 0.35
15 無色 透明 0.35
16 無色 透明 0.35
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.35
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.35
24 無色 透明 0.35
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.35
27 無色 透明 0.35
28 無色 透明 0.35
29 無色 透明 0.35
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.33
最大 0.35
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 321

採水地点:    向島

配水系統:    配水系統:    向島水系 浄水施設:    向島浄水場 処理方法:    緩速ろ過 水  源  :    押沢

令和7年 令和8年
金 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

木 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.30
2 無色 透明 0.30
3 無色 透明 0.30
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.30
8 無色 透明 0.30
9 無色 透明 0.30
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.30
13 無色 透明 0.30
14 無色 透明 0.30
15 無色 透明 0.30
16 無色 透明 0.30
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.35
19 無色 透明 0.35
20 無色 透明 0.35
21 無色 透明 0.35
22 無色 透明 0.35
23 無色 透明 0.35
24 無色 透明 0.35
25 無色 透明 0.35
26 無色 透明 0.35
27 無色 透明 0.35
28 無色 透明 0.35
29 無色 透明 0.35
30 無色 透明 0.35
31

平均 - - 0.32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.25 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.32
最大 0.35
最小 0.25



令和7年度 毎日検査の結果 p. 322

採水地点:    山住

配水系統:    配水系統:    門桁 浄水施設:    門桁浄水場 処理方法:    急速ろ過 水  源  :    クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

令和7年 令和8年
水 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

火 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.25
2 無色 透明 0.25
3 無色 透明 0.20
4 無色 透明 0.25
5 無色 透明 0.25
6 無色 透明 0.25
7 無色 透明 0.25
8 無色 透明 0.25
9 無色 透明 0.25
10 無色 透明 0.25
11 無色 透明 0.25
12 無色 透明 0.25
13 無色 透明 0.20
14 無色 透明 0.20
15 無色 透明 0.20
16 無色 透明 0.20
17 無色 透明 0.25
18 無色 透明 0.25
19 無色 透明 0.25
20 無色 透明 0.25
21 無色 透明 0.25
22 無色 透明 0.25
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.20
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.25
29 無色 透明 0.20
30 無色 透明 0.20
31

平均 - - 0.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.25 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.23
最大 0.25
最小 0.20



令和7年度 毎日検査の結果 p. 323

採水地点:    西浦

配水系統:    配水系統:    西浦 浄水施設:    西浦配水地 処理方法:    塩素消毒 水  源  :    西浦水源

令和7年 令和8年
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

色 濁り 残留塩素
(mg/L)

1 無色 透明 0.35
2 無色 透明 0.35
3 無色 透明 0.35
4 無色 透明 0.30
5 無色 透明 0.30
6 無色 透明 0.30
7 無色 透明 0.35
8 無色 透明 0.35
9 無色 透明 0.35
10 無色 透明 0.35
11 無色 透明 0.35
12 無色 透明 0.35
13 無色 透明 0.35
14 無色 透明 0.35
15 無色 透明 0.35
16 無色 透明 0.35
17 無色 透明 0.35
18 無色 透明 0.30
19 無色 透明 0.20
20 無色 透明 0.20
21 無色 透明 0.20
22 無色 透明 0.20
23 無色 透明 0.20
24 無色 透明 0.20
25 無色 透明 0.20
26 無色 透明 0.25
27 無色 透明 0.25
28 無色 透明 0.30
29 無色 透明 0.30
30 無色 透明 0.30
31

平均 - - 0.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
最大 - - 0.35 - -
最小 - - 0.20 - -

年間 色 濁り 残留塩素
(mg/L)

平均 0.30
最大 0.35
最小 0.20



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜松市上下水道部浄水課 

〒433-8102 

浜松市中央区大原町 50 番地（大原浄水場） 

電話︓053-436-1307 

FAX︓053-437-7928 

E-Mail︓josuika@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
 


